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1. บทน ำ 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) ซึ่งเป็นแผนหลักในการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศรวมถึงจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และ 30 เมษายน 2562 ตามล าดับ โดยในการ
จัดท าได้พิจารณาถึงเงื่อนไขการกระจายระบบผลิตไฟฟ้า บริหารแหล่งเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค
รวมถึงการก าหนดโรงไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สะท้อนกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      
มีความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความม่ันคงของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือให้การบริหารจัดการของ
ระบบไฟฟ้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดและการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันภายใต้การก ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความม่ันคง 

จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับด้านพลังงานที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า 
(2) การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
กระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลิตและบริหารจัดการพลังงานในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ มีราคา
พลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง (3) ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง 
เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีแนวนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable) พลังงานต้องมีต้นทุนราคาที่เป็นธรรมสามารถยอมรับได้ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ (Affordable) และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างกลไกให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้านพลังงาน สร้างงาน และสร้างรายได้ให้ชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ (Energy for All) โดยการ
พัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าจะมุ่งเน้นให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าในชุมชนตามศักยภาพเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดที่
หาได้ในพ้ืนที่ และน าไปใช้ในพ้ืนที่เป็นหลัก ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและราคา
เหมาะสม 

ซึ่งต่อมา กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากแทนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแบบ 
VSPP Semi-Firm ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และเห็นชอบกรอบราคารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ FiT ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
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ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพลังงานร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผน 
PDP2018 โดยการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561  – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
1 (PDP2018 Revision 1) ยังคงใช้หลักการและสมมติฐานเดิมตามแผน PDP2018 แต่ได้มีการปรับเป้าหมาย
และแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานราก รวมถึงมีการปรับแผนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและแผนการปลดโรงไฟฟ้าออกจากระบบของ
โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลบางโรงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้แผน PDP2018 Revision 1 ยัง
คงไว้ซึ่งก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ณ ปลายแผนในปริมาณเท่าเดิมตามแผน PDP2018 เพ่ือรักษาความมั่นคง
ในระบบไฟฟ้าของประเทศ  

นอกจากนี้ แผน PDP2018 Revision 1 ยังคงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเปิดให้มีการรับฟังความเห็นต่อแผนบูรณาการพลังงาน   
ระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB) ฉบับใหม่ ประกอบด้วย ร่างแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018) ร่างแผน PDP2018 Revision 1 ร่างแผน
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 – 2580 (EEP2018) และร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 (Gas Plan 2018) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการจัดท าแผน
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 457 คน 
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2. บทสรุป 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) ได้ให้ความส าคัญใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 

1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) เพ่ือให้มีความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า รายพ้ืนที่ และตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเ พ่ือรองรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพ่ือ
รองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตด้านพลังงาน 

2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
ที่มีต้นทุนต่ า เพ่ือลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
ยาว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ การผลิตไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการ
ใช้ไฟฟ้า โดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart grid) 

ในการจัดท าแผน PDP2018 ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจัดท า
และประมาณการโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี 

การปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
(PDP2018 Revision 1) ได้พิจารณานโยบายด้านพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมเติมและยังค านึงถึงความ
มั่นคงในระบบไฟฟ้ารายภูมิภาคให้พ่ึงพาตนเองได้ ในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
PDP2018 Revision 1 มีความแตกต่างจากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า PDP2018 ฉบับเดิม ดังนี้ 

1) ปรับลดการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซล่าร์ประชาชน เนื่องจากในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
เป็นไปตามแผน 

2) สนับสนุนนโยบาย Energy for All ในการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนในช่วงปี 2563 
– 2567  

3) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความล่าช้าไปจากแผน จึงปรับ
เลื่อนวันก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าจากปี 2564 และ 2565 ปริมาณปีละ 60 เมกะวัตต์ เป็นปี 2565 และปี 
2566 ปริมาณปีละ 60 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนประเภทผู้ผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 

4) ปรับเพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากแผน PDP2018 ที่ ณ สิ้นปี 2580 มีก าลัง
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 546 เมกะวัตต์ เพ่ิมเป็น 1,183 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งแยกประเภทเชื้อเพลิงให้ชัดเจน
ระหว่างจากน้ าเสีย/ของเสีย กับพืชพลังงาน 
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5) เลื่อนก าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าและเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ 
บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจนเนอร์เรชั่น จ ากัด (ชื่อเดิม เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด)  ตามก าหนดวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าและประเภทเชื้อเพลิงที่ทางบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

6) เพ่ิมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด
เชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดล าพูน ด้วยการลดความเสี่ยงในกรณทีี่ก าลังผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าผ่านระบบ
ส่งไฟฟ้า ด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 9 ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 270 เมกะวัตต์ ออกไปอีก 3 ปี 
จากก าหนดเดิมปลดปี 2565 เลื่อนก าหนดปลดเป็นปี 2568 

7) ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ า ได้แก่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 12-13 ซ่ึงเดิมมีก าหนดปลดในปี 2568 เลื่อนออกไปอีก 1 ปี เป็นปลดในปี 2569  

2.1 กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ 
การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้จัดท าประมาณการ แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว ( GDP)                 
ปี 2560 – 2580 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี ใช้อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ -0.02 ต่อปี 

ส าหรับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับปรุงแผน PDP2018 Revision 1 ยังคงใช้ค่า
พยากรณ์ชุดเดียวกันกับ PDP2018 โดยในช่วงปี 2561 – 2580 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวม
สุทธิ (Energy) ของระบบ 3 การไฟฟ้า และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ในปี 2580 มีค่าประมาณ 367,458 
ล้านหน่วย และ 53,997 เมกะวัตต์ ตามล าดับ 

 

พ.ศ. 
PDP2018 PDP2018 Revision 1 เปลี่ยนแปลง 

พลังไฟฟ้าสูงสดุ 
(เมกะวัตต)์ 

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย) 

พลังไฟฟ้าสูงสดุ 
(เมกะวัตต)์ 

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย) 

พลังไฟฟ้าสูงสดุ 
(เมกะวัตต)์ 

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย) 

2561 29,969 203,203 29,969 203,203 - - 
2565 35,213 236,488 35,213 236,488 - - 
2570 41,079 277,302 41,079 277,302 - - 
2575 47,303 320,761 47,303 320,761 - - 
2580 53,997 367,458 53,997 367,458 - - 
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2.2 แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 
ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 (PDP2018 Revision 1) 

แนวทางการจัดท าแผน PDP2018 Revision 1 ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่ 
1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ : นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้แก่ ขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

2) โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล : ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ยังคงมีขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและวันก าหนดเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเป็นไปตามแผน PDP2018 โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือรักษาความม่ันคงรายภูมิภาคท้ัง 7 ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ และเขตนครหลวง 
ซึ่งยังมีความจ าเป็นและเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค ทั้งนี้ กฟผ. ยังเป็นผู้รักษา
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

3) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย   
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ าและโรงไฟฟ้า
พลังน้ าขนาดเล็กของ กฟผ. พลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อเป็นรายปีตามนโยบายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และรับซื้อที่ราคาไม่เกินกว่า Grid Parity เพ่ือรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีก
ไม่ให้สูงขึ้น 

4) นโยบายอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานที่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ
และสามารถแข่งขันด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity 

แนวทำงกำรจัดสรรโรงไฟฟ้ำ 

การจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักรายภูมิภาค ได้พิจารณาการจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักตามแผน PDP2018 ใน
การรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในแต่ละภาค ซึ่งได้ค านึงถึงการใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีอยู่ในแต่ละภาค ลดการลงทุนเพ่ิมเติม มีช่องว่างส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
ใหม่ๆ ในอนาคตอย่างเหมาะสม ไม่เพ่ิมภาระข้อผูกพันของโรงไฟฟ้าของระบบหลักในระยะยาว โดยค านึงถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดจาก Disruptive Technology ลดการลงทุนซ้ าซ้อนระหว่างโรงไฟฟ้าหลักและพลังงาน
หมุนเวียน อันจะเป็นภาระค่าไฟฟ้าต่อประชาชน รักษาระดับก าลังผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าหลัก ไม่ให้ลด
น้อยลงกว่าเดิม และเพ่ิมโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่เขตนครหลวง ลดการพ่ึงพาก าลังผลิตไฟฟ้าจากภาคอ่ืนๆ เพ่ือให้
แต่ละภาคมีความม่ันคงจากก าลังผลิตภายในภาคเองเป็นล าดับแรก 
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2.4 แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
(PDP2018 Revision 1) 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 
Revision 1) จะมีก าลังผลิตไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าในปลายปี 2580 รวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ 
ประกอบด้วยก าลังผลิตไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์ โดยเป็นก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่
รวม 56,431 เมกะวัตต์ และมีการปลดก าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 - 2580 จ านวน 
25,310 เมกะวัตต์ 

ก ำลังผลิตไฟฟ้ำในช่วงปี 2561 – 2580 

- ก าลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2560 46,090  เมกะวัตต์ 
- ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580 56,431  เมกะวัตต์ 
- ก าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580 -25,310  เมกะวัตต์ 
- รวมก าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2580 77,211  เมกะวัตต์ 

ก ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580 เท่ำกับ 56,431 เมกะวัตต์  
แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้ 

- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 18,833 เมกะวัตต์ 
- โรงไฟฟ้าชุมชน 1,933 เมกะวัตต์ 
- โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ 500 เมกะวัตต์ 
- โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 2,112 เมกะวัตต์ 
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15,096 เมกะวัตต์ 
- โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 1,200 เมกะวัตต์ 
- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 5,857 เมกะวัตต์ 
- โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน 6,900 เมกะวัตต์ 
- มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 4,000 เมกะวัตต์ 
รวม 56,431 เมกะวัตต์ 

การจัดท าแผน PDP2018 Revision 1 ได้ให้ความส าคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในราย
ภูมิภาค โดยให้ครอบคลุมระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า สอดคล้องกับประมาณการ
ความต้องการไฟฟ้าซึ่งได้มีการจัดหาใหม่ให้สอดรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สรุปไดด้ังนี้ 

กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคเหนือ ความต้องการไฟฟ้าของภาคเหนือเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 3.3 ณ ปลายแผน (ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 6 ,033 เมกะวัตต์ จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ ในช่วงปี 2568 - 2580 ได้แก ่
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ โดย ณ สิ้นปี 2580 ภาคเหนือ
จะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 9,379 เมกะวัตต์ 

กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ความต้องการไฟฟ้าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.7 ณ ปลายแผน (ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 
8,335 เมกะวัตต์ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ ในช่วง
ปี 2568 - 2580 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 650 เมกะวัตต์ 
โครงการโรงไฟฟ้าใหม ่ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 3,500 เมกะวัตต์ โดย ณ สิ้นปี 2580 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีก าลังผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 16,302 เมกะวัตต์ 

กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคกลำงตอนบน ความต้องการไฟฟ้าของภาคกลาง
ตอนบนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ณ ปลายแผน (ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 5,908          
เมกะวัตต์ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ ในช่วงปี 2568 
- 2580 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,400  เมกะวัตต์ โดย ณ สิ้นปี 2580 
ภาคกลางตอนบนจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 9,451 เมกะวัตต์ 

กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคตะวันออก ความต้องการไฟฟ้าของภาคตะวันออก
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ณ ปลายแผน (ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 10,033 เมกะวัตต์ จึงมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ ในช่วงปี 2568 - 2580 ได้แก่ 
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,700 เมกะวัตต์ โดย ณ สิ้นปี 2580 ภาคตะวันออก
จะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 14,653 เมกะวัตต์ 

กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคตะวันตก ความต้องการไฟฟ้าของภาคตะวันตก
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ณ ปลายแผน (ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 6,214 เมกะวัตต์ จึงมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ ในช่วงปี 2567 - 2580 ได้แก่ 
โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด
ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ โดย ณ สิ้นปี 2580 ภาคตะวันตกจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 7,581 เมกะวัตต์ 

กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคใต้ ความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 3.3 ต่อปี ณ ปลายแผน (ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 5,264 เมกะวัตต์ จึง
มีความจ าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ ในช่วงปี 2568 - 2580 
ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,400    เมกะวัตต์ และโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,700 เมกะวัตต์ โดย ณ สิ้นปี 2580 ภาคใต้จะมีก าลังผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 8,662 เมกะวัตต์ 
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กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในเขตนครหลวง ความต้องการไฟฟ้าของเขตนครหลวง
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.9 ต่อปี ณ ปลายแผน (ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 15,037 
เมกะวัตต์ อีกทั้งเขตนครหลวงยังเป็นศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย (Load Center) จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ ในช่วงปี 2568 - 2580 ได้แก่ 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ส่วนเพ่ิม ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 2,100 เมกะวัตต์ โครงการ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือส่วนเพิ่ม ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 1,400 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้า
ใหม่ ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ โดย ณ สิ้นปี 2580 เขตนครหลวงจะมีก าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวมทั้งสิ้น 11,183 เมกะวัตต์ 

2.5 แผนพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำ 

โครงการและแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าที่ กฟผ. จะด าเนินการในช่วงเวลาตามแผน PDP2018 
ประกอบด้วย โครงการต่างๆ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 
- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า 
- โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid) 
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ของ

ประเทศไทย (Smart Grid) 

ซึ่งโครงการพัฒนาระบบส่งทั้งหมดนี้ เป็นโครงการแผนงานที่ กฟผ.ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างจ านวน 17 โครงการ และเป็นโครงการแผนงานที่ กฟผ. มีแผนศึกษาเพ่ือขออนุมัติอีกจ านวน 13 
โครงการหลัก 
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3. นโยบำยพลังงำนของประเทศ 

คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า (2) การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ กระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุน 
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงานในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้า
รูปแบบใหม่และให้มีราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และ (3) ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงาน
ให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้มีแนวนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน
ของประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามทิศทางของพลังงานโลกโดยมุ่งเน้นการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน (Sustainable) พลังงานต้องมีต้นทุนราคาท่ีเป็นธรรมสามารถยอมรับได้ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
(Affordable) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างกลไกที่จะท าให้ชุมชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมด้านพลังงาน โดยสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ (Energy 
for all) ซึ่งในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าได้มีแนวนโยบายส่งเสริมธุรกิจพลังงานที่สามารถสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงไฟฟ้าในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้น
ให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าในชุมชนตามศักยภาพเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานสะอาด และสามารถหาได้ในพื้นที่  
เพ่ือน าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในพื้นที่เป็นหลัก ท าให้ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง ภายใต้ราคาพลังงานที่มีราคาถูก 

3.1 กรอบนโยบำยโรงไฟฟ้ำชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐำนรำก 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  
ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานราก โดยมีกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากดังนี้ 

3.1.1 หลักกำรและเหตุผล 

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต ใช้ และจ าหน่ายไฟฟ้าอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพเชื้อเพลิงและสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถลดภาระการลงทุน
ของภาครัฐในการสร้างระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้ โดยชุมชนได้รับ
ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุทางการเกษตรและการจ าหน่ายไฟฟ้า และ
สร้างการยอมรับของชุมชนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของประเทศ 
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3.1.2 กรอบนโยบำยโรงไฟฟ้ำชุมชน 

(1) พื้นที่เป้ำหมำย พ้ืนที่ที่มีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนทั่วประเทศที่สามารถส่งเสริม
ให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน และสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่นั้นๆ 

(2) โครงสร้ำงพื้นฐำน มีระบบส่งและระบบจ าหน่ายที่สามารถรองรับไฟฟ้าที่ผลิต
จากโรงไฟฟ้าชุมชนได้ 

(3) งบประมำณสนับสนุน เปิดให้มีการใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการสนับสนุนการลงทุนหรืออุดหนุนการด า เนินกิจการของ
โรงไฟฟ้าชุมชน 

(4) แนวทำงกำรจัดตั้ง ให้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือชุมชน มีส่วนร่วมใน
การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าชุมชนตามเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) โดยอาจเร่งรัด 
ให้มีการรับซื้อเร็วขึ้นจากแผนตามความเหมาะสม ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพจากพืชพลังงานจะส่งเสริมให้มี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโรงไฟฟ้าชุมชนต้องมีขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ และต้องมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนกับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ราคารับซื้อไฟฟ้า
ต้องไม่กระทบหรือกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด อีกทั้งต้องมีการก าหนดผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนในพ้ืนที่
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ส่วนลดค่าไฟฟ้าคืนสู่ชุมชน ส่วนแบ่งผลก าไรจากการด าเนินงานตามสัดส่วนที่ชุมชนได้ 
มีการร่วมทุนในโรงไฟฟ้าชุมชนรายได้จากการขายเชื้อเพลิงจากวัสดุทางการเกษตร 

(5) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น าเสนอ กพช. เพ่ือพิจารณามอบหมายให้ กบง. ด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับ  
ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ก าหนดเป้าหมายการรับซื้อ และพ้ืนที่ที่ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านระบบส่งและ
ระบบจ าหน่าย เป็นต้น รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน จากนั้น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเปิดรับข้อเสนอโรงไฟฟ้าชุมชน และด าเนินการคัดเลือกตามข้ันตอนต่อไป 

3.1.3 ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐำนรำก 

(1) ชุมชนจะมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชน และลดภาระค่าใช้จ่าย  
ของชุมชน 

(2) ชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

(3) เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงาน 

(4) เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน 

(5) ชุมชนสามารถน าไฟฟ้าที่ผลิตได้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมในการประกอบอาชีพของชุมชน 
เช่น ห้องเย็น เครื่องจักรแปรรูปการเกษตร เป็นต้น 
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3.2 กำรรับซื้อไฟฟ้ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก 

กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานราก โดยมีมติเห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับ VSPP 
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก แทนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแบบ 
VSPP Semi-Firm ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และเห็นชอบกรอบราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 
FiT ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

3.3 หลักกำรรับซื้อไฟฟ้ำส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐำนรำก 

3.3.1 ใช้ส าหรับการเปิดรับซื ้อไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงต่างๆ ดังนี ้ (1) ชีวมวล (2) ก๊าซ
ชีวภาพ (น้ าเสีย-ของเสีย) (3) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และ (4) เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่าง 
ชีวมวล และ/หรือ ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) และ/หรือ ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทั้งนี ้ให้ติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแยกแต่ละประเภทเชื้อเพลิง และแยกราคารับซื้อไฟฟ้า  

3.3.2 สัญญารับซื้อไฟฟ้าประเภท Non-Firm  

3.3.3 สามารถใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ร่วมด้วยได้ และห้ามใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลช่วย
ในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้นช่วงการเริ่มต้นเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเท่านั้น 

3.3.4 ในปี 2563 จะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ โดยแบ่งโครงการตาม
ก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ได้เป็น 2 โครงการ คือ  

(1) โครงการ Quick Win เป็นโครงการที่ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2563 ซึ่งเปิด
โอกาสให้กับโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างเสร็จแล้วหรือใกล้จะแล้วเสร็จเข้าร่วมโครงการ 

(2) โครงการทั่วไป ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นการทั่วไป 
และก าหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2564 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้  กรณีที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามก าหนด ให้สามารถก าหนดเงื่อนไข 
หักหลักประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ 

3.3.5 ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย เป็นไปตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าก าหนด และไม่เกิน 
10 เมกะวัตต์ 

3.3.6 วิธีการคัดเลือกโครงการ จะด าเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่
ก าหนด และคัดเลือกเรียงตามล าดับจากโครงการที่เสนอให้ผลประโยชน์ที่คืนสู่ชุมชนสูงสุดไปสู่ผลประโยชน์
ต่ าสุด ทั้งนี้ จะพิจารณาจากโครงการ Quick win ก่อนเป็นล าดับแรก แล้วจึงจะพิจารณารับซื้อจากโครงการ
ทั่วไป 
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4. กำรวำงแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 

4.1 แนวทำงกำรจัดท ำแผน PDP2018 Revision 1 

แนวทางการจัดท าแผน PDP2018 Revision 1 ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่ 
1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ : นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้แก่ ขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

2) โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ยังคงมีขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและวันก าหนดเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเป็นไปตามแผน PDP2018 โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือรักษาความมั่นคงรายภูมิภาคทั้ง 7 ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ และเขตนครหลวง 
ซ่ึงยังมคีวามจ าเป็นและเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค ทั้งนี้ กฟผ. ยังเป็นผู้รักษา
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

3) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย   
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้า   
พลังน้ าขนาดเล็กของ กฟผ. และพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อเป็นรายปีตามนโยบายการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และรับซื้อท่ีราคาไม่เกินกว่า Grid Parity เพ่ือรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีก
ไมใ่ห้สูงขึ้น 

4) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและสามารถแข่งขันด้วย
ราคาไม่เกินกว่า Grid Parity 

หลังจากที่แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 กระทรวงพลังงานได้มีแนวทางการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีต้นทุนราคาที่เป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และส่งเสริ มให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างกลไกให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านพลังงาน สร้างงานและสร้างรายได้แก่ชุมชน
ในระดับฐานรากของประเทศ (Energy for All) โดยเน้นให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและน าไปใช้ในชุมชนตาม
ศักยภาพเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดที่หาได้ในแต่ละพ้ืนที่ จึงมีการปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) ที่ได้พิจารณานโยบายด้าน
พลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมเติมและยังค านึงถึงความมั่นคงในระบบไฟฟ้ารายภูมิภาคให้พ่ึงพาตนเองได้ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP2018 Revision 1 มีความแตกต่างจากแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้า PDP2018 ฉบับเดิม ดังนี้ 
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1) ปรับลดการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซล่าร์ประชาชน เนื่องจากในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผน 

2) สนับสนุนนโยบาย Energy for All ในการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนในช่วงปี 
2563 – 2567 

3) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าช้าไปจากแผน ปรับเลื่อนวัน
ก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าจากปี 2564 และ 2565 ปีละ 60 เมกะวัตต์ เป็นปี 2565 และปี 2566 ปีละ        
60 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนประเภทผู้ผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) 

4) ปรับเพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากแผน PDP2018 ที่ ณ สิ้นปี 2580 มีก าลัง
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 546 เมกะวัตต์ เพ่ิมเป็น 1,183 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งแยกประเภทเชื้อเพลิงให้ชัดเจน
ระหว่างจากน้ าเสีย/ของเสีย กับพืชพลังงาน   

5) เลื่อนก าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าและเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ 
บริษัทบูรพา พาวเวอร์ เจนเนอร์เรชั่น จ ากัด (ชื่อเดิม เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด) ตามก าหนดวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าและประเภทเชื้อเพลิงที่ทางบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

6) เพ่ิมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดล าพูน ด้วยการลดความเสี่ยงในกรณีท่ีก าลังผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าผ่านระบบ
ส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลท์ ของสถานีไฟฟ้าแม่เมาะ3 เกิดเหตุขัดข้อง ด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้า    
แม่เมาะเครื่องที่ 9 ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 270 เมกะวัตต์ ออกไปอีก 3 ปี จากก าหนดเดิมปลดปี 2565 
เลื่อนก าหนดปลดเป็นปี 2568 

7) ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ า ได้แก่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 12-13 ซ่ึงเดิมมีก าหนดปลดในปี 2568 เลื่อนออกไปอีก 1 ปี เป็นปลดในปี 2569  

4.2 กำรพิจำรณำควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ 
แนวทางการพิจารณาก าลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ (Reliable Capacity) และนิยามก าลังผลิต 

ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ (Reliable Capacity) 
1) Contracted Capacity คือ ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาขายไฟฟ้าให้กับระบบ 
2) Available Capacity เท่ากับ Contract Capacity (ณ เดือน Peak) x % Dependable 

Capacity (ณ เวลา Peak) 
3) Reliable Capacity เท่ากับ ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ (ณ เดือน Peak) = Available 

Capacity – ความเสี่ยงของโอกาสโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในแต่ละภาคหยุดเดินเครื่อง 

 

 



14 | P a g e  

สมมติฐานการก าหนดค่า %Dependable Capacity และ %Reliable Capacity 

ประเภทโรงไฟฟ้ำ %Dependable Capacity %Reliable Capacity 
โรงไฟฟ้ำหลัก 
- กฟผ. 
- IPP 
- SPP-Firm 
- รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 

 
100% 
100% 
100% 

55-100% 

 
85% 
85% 
85% 
85% 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน Non-firm 
- ชีวมวล (ผูกพัน,เพิ่มเติม) 
- ชีวภาพ (ผูกพัน,เพิ่มเติม) 
- พลังงานลม  
- พลังงานแสงอาทิตย์ (ผูกพัน,เพิ่มเติม) 
- พลังน้ า 
- อื่นๆ 

 
52% , 80% 
28% , 70% 

14% 
42% , 50% 
เฉลี่ย 77% 
29-70% 

 
85% 
85% 
85% 
85% 
85% 
85% 

โรงไฟฟ้ำชุมชน 
- ชีวมวล 
- ชีวภาพ (น้ าเสีย,พืชพลังงาน) 
- พลังงานแสงอาทิตย์  

 
80% 
70% 
50% 

 
85% 
85% 
85% 

4.3 แนวทำงกำรจัดสรรโรงไฟฟ้ำ 
การจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักรายภูมิภาค มีหลักการพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพ่ิมเติม เพ่ือรักษา

ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในแต่ละภาค โดยค านึงถึงการใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ใน
แต่ละภาค ลดการลงทุนเพ่ิมเติม มีช่องว่างส าหรับการเปิดตลาดแข่งขันจากการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนใหม่ๆในอนาคตอย่างเหมาะสม รักษาระดับก าลังผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าหลัก ไม่ให้ลด
น้อยลงกว่าเดิม และมีโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่เขตนครหลวง ลดการพ่ึงพาก าลังผลิตไฟฟ้าจากภาคอ่ืนๆ เพ่ือให้แต่
ละภาคมีความม่ันคงจากก าลังผลิตภายในภาคเองเป็นล าดับแรก โดยมีรายละเอียดก าลังผลิตไฟฟ้ารายภูมิภาค 
ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคเหนือ 

ความต้องการไฟฟ้าภาคเหนือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ท าให้ ณ ปลายแผน       
(ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 6 ,033 เมกะวัตต์ ขณะที่ก าลังผลิตไฟฟ้าหลักของภาคเหนือมา
จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-13 และโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน (เครื่องที่4-7) ก าลังผลิตตามสัญญารวม 
2,220 เมกะวัตต์ และรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว โครงการหงสาลิกไนต์ เครื่องที่ 1-3 ก าลังผลิต 1,473 เมกะ
วัตต์ ตามแผนฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะเริ่มทยอยปลดออกจากระบบตั้งแต่ปี 2565 ปี 2568 และปี 2569 ก าลัง
ผลิต 270 เมกะวัตต์ 540 เมกะวัตต์ และ 540 เมกะวัตต์ ตามล าดับ ส่งผลให้ก าลังผลิตไฟฟ้าของภาคเหนือไม่
สามารถรองรับเหตุสุดวิสัยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดหยุดฉุกเฉิน (N-1) ได้ตั้งแต่ปี 2567 จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมก าลัง
ผลิตไฟฟ้าใหม่หรือต้องพ่ึงพาก าลังผลิตไฟฟ้าจากภูมิภาคใกล้เคียงผ่านสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างภาค ดังนั้น
เพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือจ าเป็นต้องจัดสรรให้มีโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือความมั่นคงดังนี้ 
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- โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน 

โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 8-9 เป็นโครงการเสริมความมั่นคงของระบบ
ผลิตไฟฟ้าภาคเหนือ และในภาพรวมจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยมีขนาดก าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 
2569  

ณ สิ้นปี 2580 ภาคเหนือจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 9,379 เมกะวัตต์ แบ่ง
ตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 3,895 เมกะวัตต์ ร้อยละ  42 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก   567 เมกะวัตต์ ร้อยละ   6 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 2,787 เมกะวัตต์  ร้อยละ  30 
โรงไฟฟ้าชุมชน 232   เมกะวัตต์ ร้อยละ 2 
รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 1,473 เมกะวัตต์  ร้อยละ  16 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน   425 เมกะวัตต์  ร้อยละ    5 

รวมทั้งสิ้น 9,379 เมกะวัตต์ 

4.3.2 กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความต้องการไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.7 ณ ปลาย
แผน (ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 8 ,335 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าหลักของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ าพอง ชุดที่ 1 -2 ก าลังผลิต 650  เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าพลังน้ าล าตะคองแบบสูบกลับ เครื่องที่ 1-2 ก าลังผลิต 500 เมกะวัตต์ ที่ใช้รองรับความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียน ตามแผนฯ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ าพองมีก าหนดปลดออกจากระบบในปี 2568 ซึ่ง
จะท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีโรงไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ อีกทั้งก าลังผลิตไฟฟ้าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสัยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดหยุดฉุกเฉิน (N-1) ได้ตั้งแต่ปี 2568 
ดังนั้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าเป็นต้องจัดสรรให้มีโรงไฟฟ้าหลัก
เพ่ือความมั่นคง ดังนี้ 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าล าตะคองแบบสูบกลับ 
เพ่ือรองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สามารถสั่งการผลิตไฟฟ้าได้ เช่น พลังงานลม 

และพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพของระบบผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคและ
ภาพรวมของประเทศ จ าเป็นต้องมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าล าตะคองแบบสูบกลับ เครื่องที่ 3-4 ขนาดก าลัง
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 500 เมกะวัตต์ มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2561 
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- โครงการโรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน 
โครงการโรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน เป็นโครงการเสริมความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการใช้แหล่งทรพัยากรก๊าซธรรมชาติของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 650 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2568 

- โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 
เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ 

ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีวันก าหนด
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2573 และ ปี 2575 ตามล าดับ 

- รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
เพ่ือให้ก าลังผลิตไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า

จ าเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 3,500 เมกะวัตต์ มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2569 ปี 2571 ปี 2575 ปี 2576 และ ปี 2578 ตามล าดับ 

ณ สิ้นปี 2580 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 16,302            
เมกะวัตต์ แบ่งตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 2,043 เมกะวัตต์ ร้อยละ  12 
โรงไฟฟ้าใหม่ 1,400 เมกะวัตต์ รอ้ยละ   8 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 1,500 เมกะวัตต์ ร้อยละ   9 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 3,659 เมกะวัตต์ ร้อยละ  26 
โรงไฟฟ้าชุมชน 225 เมกะวัตต์ ร้อยละ 1 
รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 6,888 เมกะวัตต์ ร้อยละ 42 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน   587 เมกะวัตต์ ร้อยละ    4 

รวมทั้งสิ้น 16,302 เมกะวัตต์ 

4.3.3 กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคกลำงตอนบน 
ความต้องการไฟฟ้าภาคกลางตอนบนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ณ ปลายแผน (ปี 

2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 5 ,908 เมกะวัตต์ตามแผนฯ โรงไฟฟ้าหลักได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย
และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เพาเวอร์ เจอร์เนอเรชั่นจะเริ่มทะยอยปลดออกจากระบบในปี 2562 -2576 ก าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 3,378 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ก าลังผลิตไฟฟ้าของภาคกลางตอนบนไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสัย
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดหยุดฉุกเฉิน (N-1) ได้ตั้งแต่ปี 2576 ดังนั้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาค
กลางตอนบนและภาพรวมของประเทศจ าเป็นต้องจัดสรรให้มีโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือความมั่นคง ดังนี้ 
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- โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 
เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในภาคกลางตอนบนมีความมั่นคงจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด

ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีวันก าหนดเริ่มต้น
ซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2575  

ณ สิ้นปี 2580 ภาคกลางตอนบนจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 9,451 เมกะวัตต์ 
แบ่งตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

โรงไฟฟ้าของ กฟผ.   768 เมกะวัตต์ ร้อยละ    8 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 3,200 เมกะวัตต์ ร้อยละ 34 
โรงไฟฟ้าใหม่ 1,400 เมกะวัตต์ ร้อยละ 15 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 1,795 เมกะวัตต์ ร้อยละ   19 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 1,417 เมกะวัตต์ ร้อยละ 15 
โรงไฟฟ้าชุมชน 455 เมกะวัตต์ ร้อยละ 5 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 416 เมกะวัตต์ ร้อยละ   4 
รวมทั้งสิ้น 9,451 เมกะวัตต์ 

4.3.4 กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคตะวันออก 

ความต้องการไฟฟ้าสูภาคตะวันออกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ณ ปลายแผน         
(ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 10 ,033 เมกะวัตต์ ตามแผนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
โรงไฟฟ้าหลักได้แก่ โรงไฟฟ้าโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี โรงไฟฟ้าบี
แอลซีพี เพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จะเริ่มทะยอยปลดออกจากระบบในปี 2568 – 2580 ก าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 5,282 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศจ าเป็นต้อง
จัดสรรให้มีโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือความมั่นคงในภาคตะวันออกดังนี้ 

- โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 
เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศมีความมั่นคงจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด

ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,700 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีวัน
ก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2576 และ ปี 2580 ตามล าดับ 

ณ สิ้นปี 2580 ภาคตะวันออกจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 14,653 เมกะวัตต์ 
แบ่งตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า ดังนี้ 

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 1,386 เมกะวัตต์ ร้อยละ    9 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 5,540 เมกะวัตต์ ร้อยละ  38 
โรงไฟฟ้าใหม่ 1,700 เมกะวัตต์ ร้อยละ 12 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 2,913 เมกะวัตต์ ร้อยละ   20 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 2,190 เมกะวัตต์ ร้อยละ 15 
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โรงไฟฟ้าชุมชน 216 เมกะวัตต์ ร้อยละ 1 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 706 เมกะวัตต์ ร้อยละ   5 
รวมทั้งสิ้น          14,653 เมกะวัตต์ 

4.3.5 กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคตะวันตก 

ความต้องการไฟฟ้าภาคตะวันตกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ณ ปลายแผน           
(ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 6,214 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกมา
จากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้งนี้ก าลังผลิตไฟฟ้าของภาคตะวันตกไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสัย
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดหยุดฉุกเฉิน (N-1) ได้ตั้งแต่ปี 2570 ดังนั้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าใน
ภาพรวมของประเทศจ าเป็นต้องจัดสรรให้มีโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือความมั่นคงในภาคตะวันตกดังนี้ 

- โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน และโรงไฟฟ้าใหม ่

เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศและในภาคตะวันตกมีความมั่นคงจ าเป็นต้องมี
โรงไฟฟ้าทดแทน ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา 700 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) 
ในปี 2567 และ ปี 2568 ตามล าดับ ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนและโรงไฟฟ้าใหม่นอกจากจะสร้างความ
มั่นคงในพ้ืนที่แล้ว ยังสามารถช่วยเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ภาคใต้และเขตนครหลวงได้ด้วย ณ ปัจจุบัน บริษัท
หินกอง เพาเวอร์ จ ากัด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในการเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนและ
โรงไฟฟ้าใหม่ภาคตะวันตก ซึ่งจะมีก าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในปี 2567 และปี 2568  

ณ สิ้นปี 2580 ภาคตะวันตกจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 7,581 เมกะวัตต์ 
แบ่งตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 2,135 เมกะวัตต์ ร้อยละ   28 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 1,400 เมกะวัตต์ ร้อยละ   18 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 660 เมกะวัตต์ ร้อยละ    9 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 2,436 เมกะวัตต์ ร้อยละ 32 
โรงไฟฟ้าชุมชน 513 เมกะวัตต์ ร้อยละ 7 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 437 เมกะวัตต์ ร้อยละ   6 
รวมทั้งสิ้น 7,581 เมกะวัตต์ 

4.3.6 กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในภำคใต้ 

ความต้องการไฟฟ้าภาคใต้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ณ ปลายแผน (ปี 2580) จะมี
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 5,264 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าหลักของภาคใต้มาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมจะนะ ชุดที่ 1-2 ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา  1,476 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม
ทดแทน ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 930 เมกะวัตต์ ตามแผนฯ โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้ากระบี่ จะ
ปลดออกจากระบบในปี 2577 ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 1,025 เมกะวัตต์ ปัจจุบันก าลังผลิตไฟฟ้าของ
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ภาคใต้ไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสัยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดหยุดฉุกเฉิน (N-1) ต้องพ่ึงพาก าลังผลิตไฟฟ้าจาก
ภาคกลางผ่านสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างภาค ดังนั้นเพื่อรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้จ าเป็นต้อง
จัดสรรให้มีโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือความมั่นคงดังนี้ 

- โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีความมั่นคงจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ขนาดก าลัง

ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2570 และ ปี 2572 ตามล าดับ 

- โครงการโรงไฟฟ้าใหม ่

เพ่ือรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้จ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา 1,700 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ทดแทนก าลังผลิตไฟฟ้าที่
ปลดออกจากระบบ ให้มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2577 และ ปี 2578 ตามล าดับ  

ณ สิ้นปี 2580 ภาคใต้จะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 8,662 เมกะวัตต์ แบ่งตาม
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 2,838 เมกะวัตต์ ร้อยละ   33 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 930 เมกะวัตต์ ร้อยละ 11 
โรงไฟฟ้าใหม่ 1,700 เมกะวัตต์ ร้อยละ   20 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 285 เมกะวัตต์ ร้อยละ     3 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 1,965 เมกะวัตต์ ร้อยละ   23 
โรงไฟฟ้าชุมชน 274 เมกะวัตต์ ร้อยละ 3 
รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 300 เมกะวัตต์ ร้อยละ   3 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 371 เมกะวัตต์ ร้อยละ   4 
รวมทั้งสิ้น 8,662 เมกะวัตต์ 

4.3.7 กำรพิจำรณำควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำในเขตนครหลวง 

ความต้องการไฟฟ้าเขตนครหลวงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.9 ณ ปลายแผน          
(ปี 2580) จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 15,037 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าหลักของเขตนครหลวงมา
จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1-3 ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 1,588 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1-2 ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 1,498 เมกะวัตต์ ตามแผนฯ โรงไฟฟ้า      
พระนครใต้และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะเริ่มทะยอยปลดออกจากระบบในปี 2563 - 2579 ก าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 2,258 เมกะวัตต์ ปัจจุบันก าลังผลิตไฟฟ้าของเขตนครหลวงไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสัย
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดหยุดฉุกเฉิน (N-1) ได้ ต้องพ่ึงพาก าลังผลิตไฟฟ้าจากภูมิภาคใกล้เคียงผ่านสายส่งไฟฟ้า
เชื่อมโยงระหว่างภาค ดังนั้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางของประเทศจ าเป็นต้องจัดสรรให้มีโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือความมั่นคงดังนี้ 
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- โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใตส้่วนเพิ่ม 
เพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเขตนครหลวงจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

ส่วนเพิ่ม ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 2,100 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการ
ทดแทนก าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ให้มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2569 และ 
ปี 2570 ตามล าดับ 

- โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือส่วนเพิ่ม 
เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงมีความมั่นคงจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

ส่วนเพ่ิม ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีวัน
ก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2571 และ ปี 2578 ตามล าดับ 

- โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 
เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงมีความมั่นคงจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาดก าลัง

ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ ทดแทนก าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ให้มีวันก าหนดเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้า (SCOD) ในปี 2579 

ณ สิ้นปี 2580 เขตนครหลวงจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 11,183 เมกะวัตต์ 
แบ่งตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 5,548 เมกะวัตต์ ร้อยละ   48 
โรงไฟฟ้าใหม่ 700 เมกะวัตต์ ร้อยละ   6 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 943 เมกะวัตต์ ร้อยละ     8 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 2,917 เมกะวัตต์ ร้อยละ 28 
โรงไฟฟ้าชุมชน 17 เมกะวัตต์ ร้อยละ 0 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 1,058 เมกะวัตต์ ร้อยละ 10 
รวมทั้งสิ้น 11,183 เมกะวัตต์ 

4.4 แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 - 2580                   

ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 (PDP2018 Revision 1) 
4.4.1 ระบบไฟฟ้ำเพื่อควำมม่ันคง 

จากแนวทางในการจัดท าแผนฯ ข้างต้น แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 
– 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ เมื่อสิ้นแผนฯ ในปลายปี 2580 
จะมีก าลังผลิตไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าตามสัญญารวม 77,211 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยก าลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 
เมกะวัตต์ มีการปลดโรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายุในช่วงปี 2561 - 2580 จ านวน 25,310 เมกะวัตต์ 
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ก ำลังผลิตไฟฟ้ำในช่วงปี 2561 - 2580 

ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ณ ธันวาคม 2560 46,090  เมกะวัตต์ 
ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580 56,431  เมกะวัตต์ 
ก าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580 -25,310  เมกะวัตต์ 
รวมก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2580 77,211  เมกะวัตต์ 

ก ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่ในช่วงปี 2561 - 2580 

ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580 เท่ากับ 56,431 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้ 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 18,833 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าชุมชน 1,933 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ 500 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 2,112 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15,096 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 1,200 เมกะวัตต์ 
ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 5,857 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน 6,900 เมกะวัตต์ 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 4,000 เมกะวัตต์ 
รวม 56,431 เมกะวัตต์ 

ก ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าตามแผนฯช่วงนี้ เป็นโครงการที่มีข้อผูกพันและได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 
โครงการน าร่องการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าและโครงการตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ  รวมทั้ง
โครงการโรงไฟฟ้าหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ โดยมีก าลังผลิต ไฟฟ้าตามสัญญารวม 20,343     
เมกะวัตต์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 3,185 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าชุมชน 1,933 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ 500 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 2,112 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 9,656 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 600 เมกะวัตต์ 
ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 2,357 เมกะวัตต์ 
รวม  20,343 เมกะวัตต์ 
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ก ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่ในช่วงปี 2569 - 2580 

โครงการที่บรรจุในแผนฯช่วงนี้ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
เพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งทดแทนโรงไฟฟ้าเก่า
ที่หมดอายุ โดยมีก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่เพ่ิมข้ึน 36,088 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดดังนี้ 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 15,648 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  5,440 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 600 เมกะวัตต์ 
ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 3,500 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าใหม่ 6,900 เมกะวัตต์ 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 4,000 เมกะวัตต์ 
รวม  36,088 เมกะวัตต์ 

รายละเอียดแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
(PDP2018 Revision 1) รายชื่อโรงไฟฟ้าที่มีก าหนดซื้อขายไฟฟ้าในช่วงปี 2561 - 2580 ได้แสดงไว้ใน
ภาคผนวกท่ี ผ 2-1 

4.4.2 โรงไฟฟ้ำตำมนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ 

ก าลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ณ สิ้นปี 2580 จ านวน 
2,453 เมกะวัตต์ สรุปก าลังผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงได้ ดังนี้ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนใหม่ ตำมนโยบำยส่งเสริมในช่วงปี 2561 - 2580 

โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐฯ 120 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าชุมชน (ชีวมวล) 600 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าชุมชน (ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)) 600 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าชุมชน (ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย)) 183 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้า Solar Hybrid โรงไฟฟ้าชุมชน 550 เมกะวัตต์ 
รวม 2,453 เมกะวัตต์ 

4.4.3 โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนตำมนโยบำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 

ก าลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ส่วนเพ่ิมจากนโยบายภาครัฐมีเป้าหมายก าลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ณ สิ้นปี 2580 จ านวน 16,243 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี้ 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนใหม่ในช่วงปี 2561 - 2580 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 2,780 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ   400 เมกะวัตต์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 8,740 เมกะวัตต์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ า 2,725 เมกะวัตต์ 
พลังงานลม 1,485 เมกะวัตต์ 
ขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก กฟผ. 69 เมกะวัตต์ 
รวม  16,243 เมกะวัตต์ 

4.5 กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรผลิตไฟฟ้ำ 
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิงตามแผน PDP2018 Revision 1 มีความใกล้เคียง

กับแผน PDP2018 โดยที่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมมากขึ้นจากแผนฯเดิม (PDP2018) 
ประมาณร้อยละ 1 และสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินลดน้อยลงจากแผนฯเดิม (PDP2018) 
ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP2018 
Revision 1 ในภาพรวมตลอดแผนตั้ งแต่ปี  2561 – 2580 มีค่ าลดลงประมาณ 56 ล้ านตันก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากแผนฯเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายปีในแผน PDP2018 Revision 1 จะมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลดน้อยกว่าแผนฯเดิม (PDP2018) เนื่องจากการเข้ามาโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบาย
กระทรวงพลังงาน ในการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ
เชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพทั้งในส่วนของน้ าเสียและพืชพลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า
ขนาด 540 เมกะวัตต์ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (NPS) จากเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นก๊าซ
ธรรมชาติ และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอร์เรชั่น จ ากัด  

ในปี 2570 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า มีค่าประมาณ 89,458 
พันตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ ากว่าแผน PDP2018 ทีม่ีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 94,007 พันตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดลง 4,549 พันตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากในปี 
2580 แผน PDP2018 Revision 1 คาดว่าจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 99,712 พันตันก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ต่ ากว่าแผน PDP2018 ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าประมาณ 
103,845 พันตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดลง 4,133 พันตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ความเข้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าจะมีความสอดคล้องตามสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิง โดยค่าความเข้มการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า
ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าของแผน PDP2018 Revision 1 จะมีค่าต่ ากว่าแผนฯ เดิม (PDP2018) ในปี 2570 ความ
เข้มการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.323 kgCO2/kWh ต่ ากว่าแผนฯ 
เดิม ที่มีความเข้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.339 kgCO2/kWh ลดลง 
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0.016 kgCO2/kWh และตามแผน PDP2018 Revision 1 จะมีความเข้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วยผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.271 kgCO2/kWh ณ ปี 2580 

ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมย์ในลดก๊าซเรือนกระจกลง 20 – 25% ในปี 2573 ตาม 
COP21 นั้น เมื่อพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2573 พบว่าการด าเนินการตามแผน 
PDP2018 Revision 1 จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ ากว่าแผน PDP2018 หมายความว่าการด าเนินการ
ตามแผน PDP2018 Revision 1 จะท าให้ประเทศไทยสามารถลดการก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าแผน 
PDP2018 

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า จะใช้วิธีการค านวณโดยอ้างอิงตาม
หลักการสากลคือ “IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” 

ตารางที่ 4.4 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า  (หน่วย : kgCO2/kWh) 

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ CO2 /kWh 2565 2570 2573 2575 2580 
PDP2018 0.368 0.339 0.326 0.291 0.283 
PDP2018 Revision 1  0.359 0.323 0.315 0.281 0.271 

 

ตารางที่ 5.5 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายปี  (หน่วย : พันตัน) 

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ CO2 รำยปี 2565 2570 2573 2575 2580 

PDP2018 86,947 94,007 98,743 93,357 103,845 

PDP2018 Revision 1 84,841 89,458 95,472 90,228 99,712 
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5. แผนพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำ 

โครงการ/แผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและมีแผนที่จะด าเนินการในช่วงเวลาตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการ ดังนี้ 

- เพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
- เพ่ือเสริมความมั่นคงและเพ่ิมความยืดหยุ่น (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้ารองรับรูปแบบ 

การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
- เพ่ือปรับปรุงให้ระบบส่งไฟฟ้าที่มีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่าง

ต่อเนื่องและม่ันคง 
- เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับประเทศเพ่ือนบ้านแบบระบบต่อระบบ 
- เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

5.1 โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อสนองควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น 

5.1.1 โครงกำรขยำยระบบส่งไฟฟ้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะต่ำงๆ 

เป็นโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งจะด าเนินการเป็นระยะๆ ตามปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบัน 
กฟผ. อยู่ระหว่างด าเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 ประกอบด้วย
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ เพ่ือเป็นจุดจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส าหรับรองรับ
ความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น การขยาย/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งเดิม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแรงดันใน
การจ่ายไฟฟ้าจากระบบ 230 กิโลโวลต์ (kV) เป็น 500 กิโลโวลต์ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการจ่าย
ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้มากขึ้น รองรับกรณีเกิดปัญหาข้อขัดข้องของท่อก๊าซธรรมชาติจาก
ประเทศเมียนมาร์ โดยระบบไฟฟ้าจะมีความมั่นคงและความเชื่อถือได้สูงขึ้น ช่วยสนับสนุนการขยายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ออกไปยังพื้นท่ีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้มีก าหนดแล้วเสร็จประมาณปี 
2564 ส าหรับโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะถัดไป กฟผ. จะพิจารณาด าเนิน
โครงการฯ เมื่อความต้องการไฟฟ้าในพ้ืนที่นี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น
พ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ท าให้การหาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ หรือการด าเนินการ
ปรับปรุง/ขยายแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเก่ามีความยากล าบาก และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน กฟผ. 
จึงอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือจะน าเทคโนโลยีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable) หรือสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน (Underground Substation) มาใช้ในโครงการฯ ระยะถัดไปเพ่ือเพ่ิมความสามารถของ
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ระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ แต่เทคโนโลยีดังกล่าว
จะต้องเงินลงทุนสูง ใช้เวลาด าเนินการค่อนข้างนาน และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านด้วย 

5.1.2 โครงกำรขยำยระบบส่งไฟฟ้ำ ระยะต่ำง ๆ 

เป็นโครงการขยาย/ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในเขตภูมิภาคเพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าที่
เพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ (ยกเว้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งด าเนินการในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะต่างๆ) และรักษาระดับความมั่นคงเชื่อถือได้ของการจ่ายไฟฟ้า นอกจากนี้  
ยังช่วยสนับสนุนการขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการเป็นระยะๆ ตามความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (Transmission System Expansion Project No.12, 
TS.12) ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2566 

5.1.3 โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 1 

เป็นโครงการขยาย/ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับด้านไฟฟ้าต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 6 พ้ืนที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ (1) อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก (2) อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (3) อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (4) อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว (5) อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และ (6) อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตามนโยบายรัฐบาล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
แผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอ่ืนๆ ของ กฟผ. ด้วย โดยโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้ง  
เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ของ กฟผ. จะด าเนินการในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอ่ืนๆ  
มารองรับ ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 

5.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 

เป็นโครงการขยาย/ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับด้านไฟฟ้าต่อการ
พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 พ้ืนที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัด 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอ่ืนๆ ของ กฟผ. ด้วย โดยโครงการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ของ กฟผ. จะด าเนินการในพ้ืนที่ที่ยังไม่มี
แผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอ่ืนๆ มารองรับ ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย 

5.1.5 โครงกำรพัฒนำระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
เพื่อเสริมควำมม่ันคงระบบไฟฟ้ำ 

เป็นโครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของการส่งก าลังไฟฟ้าไปยังผู้ ใช้ไฟฟ้าบริเวณอ าเภอ 
เกาะสมุย และบริเวณใกล้เคียงอย่างมีความม่ันคงและเชื่อถือได้ในระยะยาว โดยการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ทะเล 
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(Submarine Cable) ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์ และ/หรือระดับแรงดันที่เหมาะสมเพ่ิมเติมจากสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเกาะสมุย (เป็นสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ของ กฟผ.) เนื่องจากในปัจจุบันสายเคเบิ้ลใต้ทะเลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ส่ง
ก าลังไฟฟ้าไปยังเกาะสมุยเป็นสายเคเบิ้ลใต้ทะเลที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 33 กิโลโวลต์ ซึ่งมีอายุการ
ใช้งานนาน ท าให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเต็มความสามารถของสายเคเบิ้ลได้และเกิดการช ารุดบ่อยครั้ง รวมทั้งใน
อนาคตระยะยาวความสามารถของสายเคเบิ้ลใต้ทะเลของ กฟภ. ดังกล่าวจะไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงอีกด้วย 

5.1.6 โครงกำรระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อรองรับโครงกำรเพิ่มปริมำณน้ ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล 

เป็นโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้แก่โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนให้
เขื่อนภูมิพลของภาครัฐ (กรมชลประทาน) รองรับนโยบายภาครัฐเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในลุ่ม
เจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนภูมิพลทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย กฟผ. จะด าเนินการก่อสร้าง
ระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือน าไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้าหลักบริเวณจังหวัดล าพูน จังหวัดตาก ไปยังโครงการฯ ซึ่งปัจจุบัน
มีต าแหน่งพ้ืนที่โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามแนวทางเลือกของแนว
ส่งน้ าจ านวน 2 แนวทาง ได้แก่ แนวส่งน้ าอ่างเก็บน้ าน้ ายวมตอนล่าง-อ่างเก็บน้ าเขื่อนภูมิพล และแนวส่งน้ า
แม่น้ าเมย-ห้วยขะแนง-น้ าแม่ตื่น มีก าหนดแล้วเสร็จของโครงการฯ ประมาณปี 2570 

5.2 โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำ 

5.2.1 โครงกำรปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณภำคตะวันออก เพื่อเสริมควำมม่ันคงระบบไฟฟ้ำ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกของ กฟผ . 
เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าให้การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า
ที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังสามารถรองรับโรงไฟฟ้าได้เพ่ิมขึ้น ขอบเขตของงานประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงและสายส่ง 500 กิโลโวลต์ และ 230 กิโลโวลต์ เพ่ิมเติม โดยมีก าหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 
2564 โครงการนี้ ได้รับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 

5.2.2 โครงกำรปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณภำคตะวันตกและภำคใต้ เพื่อเสริมควำมม่ันคง
ระบบไฟฟ้ำ 

เป็นโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. บริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพ่ือเสริม
ความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 230  
กิโลโวลต์ เพ่ิมเติม ครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าให้พ้ืนที่ภาคใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าให้มีความสามารถส่งก าลังไฟฟ้าจากภาคตะวันตก/ภาคกลาง ไปยังภาคใต้ได้เพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของภาคใต้ของไทย
รวมทั้งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพ้ืนที่ภาคใต้ได้ โดยแบ่งขอบเขตการด าเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะแรกมีก าหนด
แล้วเสร็จในปี 2564 ส่วนงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 2 ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความมั่นคงในการจ่ายไฟระหว่าง
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ภาคตะวันตกและภาคใต้ จะต้องขอความเห็นชอบจากภาคนโยบายก่อนการด าเนินการอีกครั้ง โครงการนี้ (ทั้ง 
2 ระยะ) ได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557  

5.2.3 โครงกำรปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือตอนล่ำง 
ภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร เพื่อเสริมควำมม่ันคงระบบไฟฟ้ำ 

ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริม
ความมั่นคงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางของประเทศในระยะ
ยาว และเพ่ิมศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกตามนโยบายภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power 
Grid, APG) และรองรับการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วยงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 500  
กิโลโวลต์ และ 230 กิโลโวลต์ เพ่ิมเติม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าหลัก Main Grid เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยแบ่งขอบเขตงานก่อสร้างเป็น 3 ระยะ ระยะแรกมีก าหนดแล้วเสร็จ
ในปี 2562 ระยะที่ 2 มีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2564 ส่วนการด าเนินการในระยะที่ 3 ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคง
ของระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถรองรับก าลังผลิตไฟฟ้าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคกลางได้เพ่ิมขึ้น กฟผ. จะต้องด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งประกอบในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ดังกล่าว โดยมีความเห็นให้ กฟผ. ปรับ
แผนการลงทุนให้สอดคล้องกับปริมาณพลังงานทดแทนที่เป็นปัจจุบันในแต่ละพ้ืนที่ที่จะเข้าสู่ระบบไฟฟ้าใน 
แต่ละช่วงเวลา ตลอดจนพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าส าหรับรองรับไฟฟ้าจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติ และน าเสนอกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบ พร้อม
ทั้งรายงานให้คณะรัฐมนตรีและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบก่อนการด าเนิน
โครงการฯ ระยะที่ 3 

5.2.4 โครงกำรปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณภำคเหนือตอนบน เพื่อเสริมควำมม่ันคงระบบไฟฟ้ำ 

ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ
ส่งไฟฟ้าหลัก Main Grid ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์  และ 230 กิโลโวลต์ บริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือให้
สามารถส่งพลังไฟฟ้าไปยังบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และล าพูน ได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบส่ง
ไฟฟ้าให้สามารถสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนได้ในระยะยาว เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าของภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากในอนาคต โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และ
ล าพูน ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคเหนือ โครงการฯ มีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2566 

5.2.5 โครงกำรปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณภำคใต้ตอนล่ำง เพื่อเสริมควำมม่ันคงระบบไฟฟ้ำ 

ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เป็นโครงการส่วนต่อขยายจาก
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยการ
ก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบส่ง 230 กิโลโวลต์ เพ่ิมเติมจากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์
ธานีต่อไปจนถึงบริเวณจังหวัดสงขลา เพ่ือให้ครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าให้พ้ืนที่ภาคใต้ในระยะยาว โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบส่งไฟฟ้ามีความมั่นคงในการส่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของภาคใต้ของไทย รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพ้ืนที่ภาคใต้ได้ นอกจากนั้นโครงการฯ ยังช่วยให้ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างมี
ความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่ภาคใต้  และ
รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid, APG) โดยแบ่งขอบเขตงานก่อสร้างเป็น 2 ระยะ 
ระยะแรกมีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2564 ระยะที่ 2 จะด าเนินการได้เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าหลักในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่างได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 

5.2.6 โครงกำรเชื่อมโยงระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำรองรับเส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

ตามที่ภาครัฐมีนโยบายการเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล การ
เชื่อมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายด้านพลังงาน เพ่ือให้
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะส่งผลท าให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันโดยลดต้นทุนทางด้านการค้าผ่านแดน การขนส่งและการผลิตร่วมในภูมิภาค และรองรับ 
Connectivity ของประเทศไทยในอนาคต กฟผ. จึงได้เตรียมแผนงานโครงการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
รองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก ตั้งแต่ชายแดนประเทศไทย – สปป.ลาว จังหวัด
มุกดาหาร จนถึง ชายแดนประเทศไทย – ประเทศเมียนมา จังหวัดตาก โดยใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม
ร่วมกับการวางแผนก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแนวใหม่เพ่ิมเติม ซึ่งจะท าให้สามารถถ่ายเทพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารไปยังฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดตากของประเทศไทย
ได้เพ่ิมขึ้น รองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก ได้อย่าง
เพียงพอและมั่นคง นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ให้มีความพร้อม
ส าหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) รวมทั้งเตรียมพร้อมส าหรับประเทศไทย
ในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป 

5.2.7 โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อรองรับรูปแบบกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรใช้ไฟฟ้ำใน
อนำคต (Transmission System Flexibility) 

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และราคามีแนวโน้มที่จะลดลง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีศักยภาพที่จะประพฤติตัวเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้ากลับคืนสู่
ระบบไฟฟ้าได้ ตลอดจนสามารถท่ีจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองในพ้ืนที่ รวมทั้งเริ่มมีการแบ่งแยกระบบไฟฟ้าออกเป็น
ระบบขนาดเล็ก (Micro Grid) และบริหารจัดการพลังงานภายในกันเองโดยอาศัยระบบไฟฟ้าหลักจาก Utility 
เป็นเพียงระบบไฟฟ้าส ารอง กฟผ. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือให้มีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) และยังคงรักษาความมีเสถียรภาพและความมั่นคง โดยการน าเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถรองรับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากปัจจุบัน 
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5.3 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบส่งไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน 

5.3.1 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบส่งไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน ระยะที่ 1 : 
ส่วนสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง 

เป็นโครงการปรับปรุง/เปลี่ยนทดแทน หรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ระบบส่งไฟฟ้าและอาคารควบคุม
ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีอายุการใช้งานมานานเพ่ือให้อุปกรณ์ระบบส่งไฟฟ้าดังกล่าวมีความพร้อมจ่าย  
ความเชื่อถือได้และความม่ันคงระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ จ านวน 15 แห่ง 
และงานปรับปรุงระบบส่งเบ็ดเตล็ด โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 และมี
ก าหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2564 

5.3.2 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบส่งไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน ระยะที่ 1 : 
ส่วนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 

เป็นโครงการปรับปรุงและขยายสายส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานมานาน  
เพ่ือลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับเนื่องจากสายส่งไฟฟ้าเกิดช ารุดหรือเสียหายจากสภาพอายุการใช้
งานมานาน เพ่ิมความสามารถของสายส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมระดับค่าความมั่นคงเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้าและดัชนีสมรรถนะระบบส่งไฟฟ้า ซึ่ง
ประกอบด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ จ านวน 15 แนวสาย และงานปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด 
โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 และมีก าหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2566 

5.3.3 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบส่งไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน ระยะที่ 2 

เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 โดยโครงการฯ ระยะที่ 2 นี้ จะด าเนินการปรับปรุงและขยายทั้งใน
ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไปในคราวเดียวกัน ขอบเขตของงานประกอบด้วย งานปรับปรุงและขยาย
สถานีไฟฟ้าแรงสูงจ านวน 19 แห่ง งานปรับปรุงและขยายสายส่งจ านวน 11 แนวสาย และงานปรับปรุงและ
ขยายระบบส่งไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และมี
ก าหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2565 

5.3.4 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบส่งไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน ระยะต่ำง ๆ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 โดยจะด าเนินการเป็นระยะๆ เนื่องจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ที่มีอายุการใช้งานมานานและมีความเสื่อมสภาพยังมีอีกจ านวนมาก ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้
เกิดไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าดับ และความมั่นคงเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้าลดลง โดยมีระยะเวลาด าเนินการของ
โครงการแต่ละระยะประมาณ 10 ปี เนื่องจากการดับไฟฟ้าเพ่ือด าเนินการก่อสร้างแบบต่อเนื่องกับอุปกรณ์
ระบบส่งไฟฟ้าที่ต้องมีการจ่ายไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาด าเนินการได้ยากและมีความเสี่ยงสูง 
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5.4 โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพ่ือรองรับกำรเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ำ 

5.4.1 โครงกำรระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP 2007) 

เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) จ านวน 4 ราย ตามประกาศผลการคัดเลือกรับ
ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550  ซึ่งเป็นไปตาม
แผนพัฒนาก าลั งผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ .  2550 -2564 (PDP2007) ที่ ได้ รั บอนุมัติ จาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 
โครงการฯ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ประกอบด้วยโครงการย่อยจ านวน  
4 โครงการดังนี้ 

1) งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท เก็ค
โค่วัน จ ากัด (Gheco – one) ด าเนินการแล้วเสร็จ และโรงไฟฟ้าฯ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่  
26 กรกฎาคม 2555 

2) งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท 
กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ ากัด ด าเนินการแล้วเสร็จ และโรงไฟฟ้าฯ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่  
1 มิถุนายน 2557 

3) งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท 
เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จ ากัด (ชื่อปัจจุบัน บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จ ากัด) ก าลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา 540 MW ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD)  ปี 2570 ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2569 

4) งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท กัลฟ์ 
เจพี ยูที จ ากัด ด าเนินการแล้วเสร็จ และโรงไฟฟ้าฯ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 

5.4.2 โครงกำรขยำยระบบส่งไฟฟ้ำหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กระบบ 
Cogeneration ตำมระเบียบกำรรับซ้ือไฟฟ้ำปี พ.ศ.2553 
เป็นโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบ 

Cogeneration ปริมาณ 3,500 เมกะวัตต์ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียพลังไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้า
และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 –  สีคิ้ว 2 พร้อม
ปรับปรุงสายส่งที่เกี่ยวข้อง และงานปรับปรุงระบบส่งเบ็ดเตล็ด โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 
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5.4.3 โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณจังหวัดอุบลรำชธำนี ยโสธร และอ ำนำจเจริญ 
เพื่อรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรใน สปป.ลำว 

เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ าเขื่อนเซเปียน-เซน้ าน้อย ซึ่งมีก าลังผลิตติดตั้ง 3x130 เมกะวัตต์ รวมทั้งก าลังผลิตเพ่ิมเติมจากโครงการ
โรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพบริเวณภาคใต้ของ สปป .ลาว ด้วย โดยขอบเขตของงานประกอบด้วย งานก่อสร้าง
สายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จากชายแดนไทย/สปป.ลาว (บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี) มาที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง
อุบลราชธานี 3 (เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร แต่ระยะแรกจ่ายไฟฟ้าด้วย
ระบบ 230 กิโลโวลต์ และงานปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 และมีก าหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2561 

5.4.4 โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล ำภู และขอนแก่น เพื่อรับ
ซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรใน สปป.ลำว 

เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ าเขื่อนไซยะบุรี ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าที่ชายแดนไทย/สปป.ลาว ประมาณ 1,220 เมกะวัตต์ ซึ่งมีก าหนด
จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าครบทุกหน่วยในเดือนตุลาคม 2562 โดยก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 
จ านวน 2 วงจร จากชายแดนไทย/สปป.ลาว (บริเวณจังหวัดเลย) มาที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่ (เป็นสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ วงจรคู่ จากสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่ ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 (เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่) ระยะทางประมาณ 225 
กิโลเมตร โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  มีก าหนดแล้วเสร็จ
ประมาณป ี2561 

5.4.5 โครงกำรระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อรับซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ ระยะที่ 
3 (IPP 2012) 

เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(Independent Power Producer, IPP) ก าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 5,000 เมกะวัตต์ จากผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 
2 ราย ได้แก่ โรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด ปริมาณ 2,500 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าของบริษัท 
กัลฟ์ พีดี จ ากัด ปริมาณ 2,500 เมกะวัตต์ ตามประกาศผลการคัดเลือกรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่ง 
500 กิโลโวลต์ เพ่ือเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลัก และงานก่อสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ ภายใน
ระบบไฟฟ้าหลักของ กฟผ. เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถส่งก าลังผลิตไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างมั่นคง และงาน
ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
และมีก าหนดแล้วเสร็จเพ่ือรับโรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ ากัด ในเดือนกรกฎาคม 2563 และก าหนด
แล้วเสร็จเพ่ือรับโรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ พีดี จ ากัด ในเดือนกรกฎาคม 2565 
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5.4.6 โครงกำรระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ำใหม่ภำยในประเทศ 

เป็นโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าใหม่ภายในประเทศทั้งโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน) โรงไฟฟ้าพลังน้ า หรือโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีก าลังผลิตไฟฟ้าและก าลังผลิตไฟฟ้า
ส ารองเพียงพอ และท าให้ระบบไฟฟ้ามีความม่ันคงและเชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5.4.7 โครงกำรระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อรับซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำในประเทศเพื่อนบ้ำน 

เป็นโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพในประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย เพ่ือลดการพ่ึงพาการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า และเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) ในอนาคต 

5.4.8  แผนงำนปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก
ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะส้ินสุดอำยุสัญญำในปี 2562 – 2568 

เป็นแผนงานก่อสร้าง ขยาย/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ 
SPP ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562 – 2568 ที่ได้รับสิทธิให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ 
ตามมติ กพช. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ดังนั้นระบบควบคุมและป้องกันรวมถึงอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว และมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ. จึง
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง ขยาย/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า รวมถึงปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานปัจจุบัน มีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2568 

5.4.9  แผนงำนปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำของบริษัท หินกอง เพำเวอร์ จ ำกัด 

เป็นแผนงานปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ให้รองรับ
การเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท หินกอง เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่งมีก าลังการผลิตหน่วยละ 700 MW จ านวน         
2 หน่วย มีก าหนด SCOD ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และ 1 มกราคม 2568 ตามล าดับ ตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยงานปรับปรุงและขยายระบบส่ง
ไฟฟ้าและอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ให้รองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท หินกอง เพาเวอร์ จ ากัด มี
ก าหนดแล้วเสร็จในปี 2566 

5.5 โครงกำรเช่ือมโยงระบบส่งไฟฟ้ำระหว่ำงประเทศแบบระบบต่อระบบ 

เป็นโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในลักษณะระบบต่อระบบ (Grid to Grid) 
ระหว่างประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าในจุดเชื่อมโยงที่มีอยู่
แล้ว หรือการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าส าหรับจุดเชื่อมโยงที่คาดว่าก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต เพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) และเพ่ือความมีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้ของ
พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน 
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5.6 โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำตำมแผนแม่บทกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำสมำร์ทกริด 
ของประเทศไทย (Smart Grid) 

5.6.1 โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำสมำร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เป็นการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ใน
ระยะสั้น พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่สาธิต (Demonstration) วิจัย (Research) และ
พัฒนา (Development) มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ก่อนที่จะน าเทคโนโลยีสมาร์ทกริดไปประยุกต์ใช้งาน
ในพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของประเทศต่อไป มีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2565 โดย กฟผ. มียุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น  
4 ด้าน สอดคล้องกับโครงสร้างการด าเนินงานของกิจการไฟฟ้าและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังนี้ 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรผลิตและกักเก็บพลังงำนอย่ำงชำญฉลำด (Smart Energy) 
การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพ่ึงพาพลังงาน

หมุนเวียนในพ้ืนที่เป็นหลัก ด้วยการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) เพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยการติดตั้งระบบเก็บกักพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (Battery Energy 
Storage System: BESS) ซึ่งจะท าหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองให้แก่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในยาม
ฉุกเฉิน 

2) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงชำญฉลำด (Smart System) 
ระบบควบคุมและปฏิบัติการทางไฟฟ้าเป็นตัวกลางที่ประสานงานและเชื่อมโยงระหว่าง

ภาคการผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนั้น เพ่ือให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีคุณลักษณะของการผลิตที่ไม่
แน่นอน รวมทั้งเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมจากภาคผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านทางมาตรการ Demand Response  
ระบบปฏิบัติการไฟฟ้าจึงควรมีความยืดหยุ่นและมีการบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ในเวลาที่ระบบไฟฟ้าในเขตอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแยกตัวออกจากระบบหลัก ระบบปฏิบัติการ
จะต้องสามารถควบคุมสมดุลระหว่างก าลังการผลิตกับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ให้มี
ผลกระทบกับความถี่ทางไฟฟ้า ประกอบด้วย การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขนาดเล็ก การบูรณาการ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ และการพัฒนาระบบทดสอบการท างานของ Micro-EMS จากระยะไกล 

3) ยุทธศำสตร์กำรตระหนักรู้และใช้พลังงำนอย่ำงชำญฉลำด (Smart City) 
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งของความส าเร็จในการ

พัฒนาโครงการ Smart Grid บทบาทของผู้ใช้ไฟฟ้ามีผลต่อการรักษาระดับความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและ
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาระบบเพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความ
ตะหนักรู้ซึ่งจะท าให้เกิดการตอบสนองในพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ในการพัฒนาโครงการ
น าร่องระบบ Smart Grid ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่การจัด
การพลังงานในอาคารแบบผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม และอุปกรณ์สารสนเทศ การติดตั้ง
ป้ายอัจฉริยะ และรถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุ และไฟถนนชาญฉลาด 
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4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Smart Learning) 
การพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนในเรื่อง Smart Grid นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อ

ผลส าเร็จในโครงการ Smart Grid เนื่องจากความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ไฟฟ้าจะช่วยส่งเสริมให้การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน จะท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี Smart Grid ได้โดยง่าย
ผ่านทางสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาโครงการ 
Smart Grid ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคตอีกด้วย 

5.6.2 โครงกำรปรับปรุง/แก้ไขปัญหำระบบส่งไฟฟ้ำ โดยกำรติดตั้งระบบกักเก็บพลังงำนที่
จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี เพื่อรองรับผลกระทบจำกพลังงำนหมุนเวียน 

เป็นการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดย กฟผ. จะติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 16 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาด 21            
เมกะวัตต์-ชั่วโมง เนื่องจากที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงทั้งสองแห่งนี้มีพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อเข้า
ระบบไฟฟ้าปริมาณมาก และจะส่งผลให้มีก าลังไฟฟ้าส่วนเกินเป็นปริมาณที่สูง รวมทั้งเป็นต าแหน่งที่ มี
ระยะห่างจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์มาก ทั้งนี้เพ่ือทดสอบการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในการ
จัดการกับปัญหาเสถียรภาพของการผลิตไฟฟ้า และผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จาก
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 

5.6.3 โครงกำรปรับปรุง/แก้ไขปัญหำระบบส่งไฟฟ้ำ โดยกำรติดตั้งระบบกักเก็บพลังงำนใน
ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ เพื่อรองรับผลกระทบจำกพลังงำนหมุนเวียนในระยะต่ำงๆ 

การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลม และ
พลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณมาก ท าให้เกิดความผันผวนของก าลังผลิตไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพก าลังไฟฟ้า 
กฟผ. จึงต้องพิจารณาความจ าเป็นของการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy 
Storage) โดยการติดตั้ง Battery Energy Storage System ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการ
เชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาตคต 

5.6.4 โครงกำรพัฒนำสมำร์ทกริด สมำร์ทซิตี้ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้ำ กฟผ. และพื้นที่ร่วมพัฒนำ 

แผนพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ในเขตพ้ืนที่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. และพ้ืนที่ร่วมพัฒนาอ่ืนๆ 
เช่น โครงการน าร่องเพ่ือพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (โครงการแม่เมาะ สมาร์ทซิตี้) 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย โดยบูรณาการเทคโนโลยีด้านพลังงาน
รูปแบบใหม่ร่วมกับนวัตกรรมใหม่มาใช้การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าทันสมัยมากขึ้น (Grid Modernization) มีความมั่นคง
และเชื่อถือได้ สามารถประมวลผลและควบคุมการไหลของก าลังไฟฟ้าได้แบบอัตโนมัติ เพ่ิมสัดส่วนก าลังผลิต
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ไฟฟ้าจากพลังงานรูปแบบใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามกรอบยุทธศาสตร์ของชาติ 
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ตำรำงท่ี 5.1 
รำยช่ือโครงกำร/แผนงำนระบบส่งไฟฟ้ำในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

PDP2018 Revision 1 

ชื่อโครงกำร  ก ำหนดแล้วเสร็จ 
โครงกำร/แผนงำน ที่ กฟผ. ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง   
1. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3  2559 – 2564 
2. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12  2559 - 2566 
3. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพ่ือเสริมความ

มั่นคงระบบไฟฟ้า 
 2564 

4. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพ่ือเสริม
ความมั่นคงระบบไฟฟ้า 

 2564 

5. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

 2564 

6. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะที่ 1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

 2566 

7. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะที่ 2 

 2565 

8. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่          
(IPP 2007) 

 2569 

9. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี พ.ศ.2553 

 2562 

10. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และ
อ านาจเจริญ เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว 

 2561 

11. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล าภู และ
ขอนแก่น เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว 

 2561 

12. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้า 

 ระยะที่ 1: 2562  
ระยะที่ 2 : 2564 
ระยะที่ 3 : N/A 

13. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือเสริมความ
มั่นคงระบบไฟฟ้า 

 ระยะที่ 1 : 2564 
ระยะที่ 2 : N/A 

14. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพ่ือเสริมความ
มั่นคงระบบไฟฟ้า 

 2565 - 2566 

15. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ ระยะที่ 3 (IPP 2012) 

 2563 และ 2565 

16. โครงการน าร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  2565 
17. โครงการปรับปรุง/แก้ปัญหาระบบไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บ

พลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี เพ่ือรองรับผลกระทบจากพลังงาน
หมุนเวียน 

 2563 
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ตำรำงท่ี 5.1 (ต่อ) 
รำยช่ือโครงกำร/แผนงำนระบบส่งไฟฟ้ำในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

PDP2018 Revision 1 
 

ชื่อโครงกำร  ก ำหนดแล้วเสร็จ 
โครงกำร/แผนงำน ที่ กฟผ. มีแผนศึกษำเพื่อขออนุมัติ   
1. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ระยะที่ 1 : 2567 

ระยะที่ 2 : 2567 
2. โครงการพัฒนาระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 
 2570 

3. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะต่างๆ  2565 เป็นต้นไป 
4. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะต่างๆ  2567 เป็นต้นไป 
5. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับโครงการเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนให้เขื่อน

ภูมิพล 
 2570 

6. 
 

โครงการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ารองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

 ตามนโยบาย 
 

7. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ระยะต่างๆ 

 2567 เป็นต้นไป 

8. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าใหม่ภายในประเทศ  2561 เป็นต้นไป 
9. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน  2570 เป็นต้นไป 
10. โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ  2562 เป็นต้นไป 
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า

สมาร์ทกริดของประเทศไทย (Smart Grid) 
 2562 เป็นต้นไป 

12. แผนงานปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 
2562 – 2568 

 2565 - 2568 

13. แผนงานปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัท หินกอง 
เพาเวอร์ จ ากัด 

 2566 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ผ 1-1 

สถิติและค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า 

พลงัไฟฟ้าสงูสดุ พลงังานไฟฟ้า โหลด

ปี เพ่ิม เพ่ิม แฟกเตอร์

เมกะวตัต์ % ล้านหน่วย % %
ค่าจริง Actual

2558 28,082  449  1.62  189,521  6,643  3.63  77.04  
2559 30,973  2,890  10.29  196,868  7,347  3.88  72.36  
2560 30,303  -669  -2.16  198,442  1,575  0.80  74.75  

ค่าพยากรณ์ Forecast
2561 29,969  -335  -1.11  203,203  4,761  2.40  77.40  
2562 31,377  1,408  4.70  211,664  8,461  4.16  77.01  
2563 32,732  1,355  4.32  219,946  8,282  3.91  76.71  
2564 34,006  1,274  3.89  228,131  8,184  3.72  76.58  
2565 35,213  1,207  3.55  236,488  8,357  3.66  76.67  
2566 36,390  1,178  3.34  244,646  8,158  3.45  76.74  
2567 37,610  1,220  3.35  253,039  8,393  3.43  76.80  
2568 38,780  1,170  3.11  261,100  8,061  3.19  76.86  
2569 39,933  1,153  2.97  269,268  8,168  3.13  76.98  
2570 41,079  1,146  2.87  277,302  8,034  2.98  77.06  
2571 42,267  1,189  2.89  285,642  8,341  3.01  77.15  
2572 43,541  1,274  3.01  294,501  8,858  3.10  77.21  
2573 44,781  1,240  2.85  303,138  8,638  2.93  77.28  
2574 46,054  1,272  2.84  312,028  8,890  2.93  77.34  
2575 47,303  1,249  2.71  320,761  8,733  2.80  77.41  
2576 48,627  1,324  2.80  329,945  9,185  2.86  77.46  
2577 49,921  1,294  2.66  338,981  9,035  2.74  77.52  
2578 51,265  1,344  2.69  348,302  9,322  2.75  77.56  
2579 52,609  1,344  2.62  357,721  9,418  2.70  77.62  
2580 53,997  1,389  2.64  367,458  9,737  2.72  77.68  

อัตราเพ่ิมเฉลีย่

2551-2560 - 827  3.24  - 5,427  3.25  -
2561-2570 - 1,078  3.09  - 7,886  3.40  -
2571-2580 - 1,292  2.77  - 9,016  2.86  -
2561-2580 - 1,185  2.93  - 8,451  3.13  -

18 มิ.ย. 61

เมกะวัตต์ ลา้นหน่วย

 

 



 

 ผ 1-2 

เปรียบเทียบค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า 

PDP2015 PDP2018
(มกราคม 2558) (มิถุนายน 2561)

ปี (1) (2) (2)-(1)
เมกะวัตต์ ลา้นหน่วย เมกะวัตต์ ลา้นหน่วย เมกะวัตต์ ร้อยละ ลา้นหน่วย ร้อยละ

2558 29,051 190,285 28,082 189,521 -969 -3.33 -764 -0.40
2559 30,218 197,891 30,973 196,868 755 2.50 -1,023 -0.52
2560 31,385 205,649 30,303 198,442 -1,081 -3.45 -7,207 -3.50

2561 32,429 212,515 29,969 203,203 -2,461 -7.59 -9,312 -4.38

2562 33,635 220,503 31,377 211,664 -2,259 -6.71 -8,839 -4.01
2563 34,808 228,238 32,732 219,946 -2,076 -5.96 -8,292 -3.63
2564 35,775 234,654 34,006 228,131 -1,769 -4.94 -6,524 -2.78
2565 36,776 241,273 35,213 236,488 -1,563 -4.25 -4,785 -1.98
2566 37,740 247,671 36,390 244,646 -1,349 -3.58 -3,025 -1.22
2567 38,750 254,334 37,610 253,039 -1,139 -2.94 -1,295 -0.51
2568 39,752 260,764 38,780 261,100 -972 -2.45 336 0.13
2569 40,791 267,629 39,933 269,268 -858 -2.10 1,639 0.61
2570 41,693 273,440 41,079 277,302 -615 -1.47 3,861 1.41
2571 42,681 279,939 42,267 285,642 -414 -0.97 5,703 2.04
2572 43,489 285,384 43,541 294,501 52 0.12 9,116 3.19
2573 44,424 291,519 44,781 303,138 357 0.80 11,619 3.99
2574 45,438 298,234 46,054 312,028 616 1.36 13,794 4.63
2575 46,296 303,856 47,303 320,761 1,007 2.17 16,904 5.56
2576 47,025 309,021 48,627 329,945 1,602 3.41 20,924 6.77
2577 47,854 314,465 49,921 338,981 2,067 4.32 24,516 7.80
2578 48,713 320,114 51,265 348,302 2,552 5.24 28,188 8.81
2579 49,655 326,119 52,609 357,721 2,954 5.95 31,602 9.69
2580  -  - 53,997 367,458  -  -  -  - 

แตกต่าง

 

 

 

 

 

 



 

 ผ 1-3 

สถิติและค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าไทย 

พลงัไฟฟ้าสงูสดุ พลงังานไฟฟ้า โหลด

ปี เพ่ิม เพ่ิม แฟกเตอร์

เมกะวตัต์ % ล้านหน่วย % %
ค่าจริง Actual

2560 34,102  -     -     225,114  5,634  2.57  75.36  

ค่าพยากรณ์ Forecast
2561 34,317  215  0.63  238,482  13,368  5.94  79.33  
2562 35,889  1,572  4.58  248,869  10,387  4.36  79.16  
2563 37,437  1,548  4.31  258,549  9,680  3.89  78.84  
2564 38,900  1,463  3.91  268,147  9,598  3.71  78.69  
2565 40,309  1,409  3.62  278,021  9,874  3.68  78.74  
2566 41,676  1,367  3.39  287,589  9,568  3.44  78.77  
2567 43,068  1,392  3.34  297,419  9,830  3.42  78.83  
2568 44,396  1,328  3.08  306,774  9,354  3.15  78.88  
2569 45,748  1,352  3.04  316,415  9,641  3.14  78.96  
2570 47,065  1,317  2.88  325,687  9,272  2.93  79.00  
2571 48,437  1,373  2.92  335,384  9,697  2.98  79.04  
2572 49,913  1,475  3.05  345,745  10,361  3.09  79.07  
2573 51,341  1,428  2.86  355,789  10,044  2.91  79.11  
2574 52,819  1,478  2.88  366,231  10,441  2.93  79.15  
2575 54,264  1,445  2.74  376,434  10,203  2.79  79.19  
2576 55,787  1,522  2.81  387,104  10,670  2.83  79.21  
2577 57,271  1,484  2.66  397,559  10,455  2.70  79.24  
2578 58,803  1,532  2.67  408,281  10,722  2.70  79.26  
2579 60,360  1,557  2.65  419,305  11,024  2.70  79.30  
2580 61,965  1,605  2.66  430,693  11,388  2.72  79.34  

อัตราเพ่ิมเฉลีย่

2561-2570 - 1,296  3.27  - 10,057  3.76  -
2571-2580 - 1,490  2.79  - 10,501  2.83  -
2561-2580 - 1,393  3.03  - 10,279  3.30  -

18 มิ.ย. 61

เมกะวัตต์ ลา้นหน่วย

 

 

 

 



 

 ผ 1-4 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดรายภาคในระบบ 3 การไฟฟ้า (เมกะวัตต์) 

ปี
เขต

นครหลวง

ภาคกลาง

ตอนบน

ภาคกลาง

ตะวันออก

ภาคกลาง

ตะวันตก

ภาค

อีสาน

ภาค

ใต้

ภาค

เหนือ

2560 10,382      2,783        5,084        3,191        4,040        2,731        3,156        

2561 10,307      2,873        4,880        3,022        4,112        2,767        3,183        

2562 10,857      3,141        5,333        3,303        4,405        2,947        3,335        

2563 11,166      3,273        5,558        3,442        4,607        3,056        3,500        

2564 11,458      3,412        5,795        3,589        4,807        3,171        3,622        

2565 11,714      3,558        6,042        3,742        5,014        3,291        3,762        

2566 11,955      3,698        6,279        3,889        5,213        3,407        3,923        

2567 12,187      3,846        6,532        4,045        5,424        3,531        4,067        

2568 12,405      3,989        6,774        4,196        5,627        3,650        4,206        

2569 12,623      4,139        7,029        4,353        5,839        3,775        4,315        

2570 12,832      4,283        7,273        4,504        6,043        3,895        4,453        

2571 13,044      4,432        7,527        4,662        6,254        4,021        4,598        

2572 13,284      4,590        7,795        4,828        6,477        4,153        4,747        

2573 13,515      4,744        8,056        4,990        6,693        4,282        4,896        

2574 13,731      4,905        8,329        5,159        6,919        4,417        5,051        

2575 13,941      5,063        8,597        5,325        7,142        4,550        5,204        

2576 14,163      5,228        8,879        5,499        7,376        4,690        5,365        

2577 14,374      5,393        9,158        5,672        7,607        4,828        5,523        

2578 14,596      5,561        9,443        5,849        7,842        4,969        5,694        

2579 14,815      5,731        9,733        6,028        8,084        5,114        5,860        

2580 15,037      5,908        10,033      6,214        8,335        5,264        6,033         
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
PDP2018 Revision 1

ความตอ้งการไฟฟ้า ชนิด ก าลังผลิตไฟฟ้า
ปี สูงสุดของระบบ 1/ เชื้อเพลิง ตามสัญญา 2/

(เมกะวัตต์) (เมกะวัตต์)
2560  30,303  ก าลังผลิตไฟฟ้า ถึง ธันวาคม 2560 46,090 MW  46,090
2561  29,969 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -43.1 MW -

ปลด โรงไฟฟา้บางปะกง ชุดที่ 4 -314 MW กา๊ซฯ
ปลด โรงไฟฟา้แม่เมาะ เคร่ืองที่ 4-7 -560 MW ลิกไนต์
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 131.1 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก 1,542 MW -
เขื่อนปา่สักชลสิทธิ์  6.7 MW พลังน ้า
เขื่อนแม่กลอง 12 MW พลังน ้า
เขื่อนบางลาง (ปรับปรุงเพิม่ก้าลังผลิต) 8 MW พลังน ้า
เขื่อนกิว่คอหมา 5.5 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้ล้าตะคอง (สูบกลับ) เคร่ืองที่ 3-4 2x250 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้า เขื่อนสิรินธร 0.25 MW แสงอาทติย์
โรงไฟฟา้พลังลมล้าตะคอง ระยะที่ 2 24 MW พลังลม
โรงไฟฟา้แม่เมาะ ทดแทนเคร่ืองที่ 4-7 600 MW ลิกไนต์  48,002

2562  31,377 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -244.5 MW -
ปลด โรงไฟฟา้วังน้อย ชุดที่ 1-2 -1,224 MW กา๊ซฯ
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 343.2 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก 894.1 MW -
พลังน ้าทา้ยเขื่อนจฬุาภรณ์ 1.25 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้ทดแทน โรงไฟฟา้พระนครใต้ ระยะที่ 1 2x610 MW กา๊ซฯ
สปป.ลาว (เซเปยีน) 354 MW พลังน ้า
สปป.ลาว (น ้าเงี ยบ 1) 269 MW พลังน ้า
สปป.ลาว (ไซยะบรีุ) 1,220 MW พลังน ้า  50,835

2563  32,732 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -248 MW -
ปลด โรงไฟฟา้พระนครใต้ ชุดที่ 1 -316 MW กา๊ซฯ
ปลด ไตรเอนเนอยี่ จ้ากดั -700 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้ชุมชน 700 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 103 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก 135 MW -
เขื่อนคลองตรอน 2.5 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนสิรินธร 45 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
โรงไฟฟา้บางปะกง ทดแทนเคร่ืองที่ 1-2 2x693 MW กา๊ซฯ  51,943

2564  34,006 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -241.5 MW -
โรงไฟฟา้ชุมชน 350 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 67 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก 584.4 MW -
เขื่อนผาจกุ 14 MW พลังน ้า
กลัฟ ์เอสอาร์ซี ชุดที่ 1 2x625 MW กา๊ซฯ  53,966

2565  35,213 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -150 MW -
ปลด โรงไฟฟา้แม่เมาะ เคร่ืองที่ 8 -270 MW ลิกไนต์
ปลด โรงไฟฟา้พระนครใต้ ชุดที่ 2 -562 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้ชุมชน 323 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 140 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก 60 MW -
ชีวมวลประชารัฐ 60 MW ชีวมวล
โรงไฟฟา้ขยะภาคนโยบาย 400 MW ขยะ
กลัฟ ์เอสอาร์ซี ชุดที่ 2 2x625 MW กา๊ซฯ
สปป.ลาว (น ้าเทนิ 1) 514 MW พลังน ้า  55,731

2566  36,390 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -41 MW -
ปลด โรงไฟฟา้วังน้อย ชุดที่ 3 -686 MW กา๊ซฯ
ปลด อีสเทร์ิน เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริค -350 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้ชุมชน 280 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 140 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก 30 MW -
ชีวมวลประชารัฐ 60 MW ชีวมวล
พลังน ้าบา้นจนัเดย์ 18 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนอุบลรัตน์ 24 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
กลัฟ ์พดีี ชุดที่ 1 2x625 MW กา๊ซฯ  56,456

2567  37,610 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -679.8 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -32.2 MW -
โรงไฟฟา้ชุมชน 280 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 140 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก 240 MW -
กลัฟ ์พดีี ชุดที่ 2 2x625 MW กา๊ซฯ
หนิกอง เพาเวอร์ ชุดที่ 1 700 MW กา๊ซฯ  58,354

โครงการโรงไฟฟ้า  

ผ 2.1-1
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2568  38,780 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -89 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -236 MW -
ปลด โรงไฟฟา้แม่เมาะ เคร่ืองที่ 9 -270 MW ลิกไนต์
ปลด โรงไฟฟา้แม่เมาะ เคร่ืองที่ 10-11 -540 MW ลิกไนต์
ปลด โรงไฟฟา้น ้าพอง ชุดที่ 1-2 -650 MW กา๊ซฯ
ปลด โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ -700 MW กา๊ซฯ
ปลด ผลิตไฟฟา้ราชบรีุ เคร่ืองที่ 1-2 -1,440 MW กา๊ซฯ/น ้ามัน
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนล้าตะคอง 1.5 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนน ้าปี้ 2.0 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนล้าปาว 2.5 MW พลังน ้า
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก 60 MW -
หนิกอง เพาเวอร์ ชุดที่ 2 700 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้น ้าพองทดแทน 650 MW กา๊ซฯ  55,845

2569  39,933 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -53 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -5 MW -
ปลด โรงไฟฟา้แม่เมาะ เคร่ืองที่ 12-13 -540 MW ลิกไนต์
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนภมูิพล 158 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนศรีนครินทร์ 140 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนหว้ยแม่ทอ้ 1.3 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนพญาแมน 3 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 700 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้แม่เมาะทดแทน เคร่ืองที่ 8-9 600 MW ลิกไนต์
ซื อไฟฟา้ต่างประเทศ 700 MW พลังน ้า  57,549

2570  41,079 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -56 MW -
ปลด โรงไฟฟา้บางปะกง เคร่ืองที่ 3 -576 MW กา๊ซฯ/น ้ามันเตา
ปลด ผลิตไฟฟา้ราชบรีุ ชุดที่ 1-3 -2,041 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนปราณบรีุ 1.5 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนน ้าปาด 2 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 50 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
บรูพา พาวเวอร์ 540 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้พระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 1,400 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้สุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 700 MW กา๊ซฯ  57,569

2571  42,267 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -93 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -103 MW -
ปลด โรงไฟฟา้บางปะกง เคร่ืองที่ 4 -576 MW กา๊ซฯ/น ้ามันเตา
ปลด โกลว์ ไอพพีี -713 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนน ้ากอน 2 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนยโสธร-พนมไพร 4 MW พลังน ้า
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 850 MW -
โรงไฟฟา้พระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) 700 MW กา๊ซฯ
ซื อไฟฟา้ต่างประเทศ 700 MW พลังน ้า  58,341

2572  43,541 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -179 MW -
ปลด สปป.ลาว (หว้ยเฮาะ) -126 MW พลังน ้า
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 1,650 MW -
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนน ้ากิ 1 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนแม่ละเมาตอนกลาง 1.5 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ส่วนขยาย 280 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
โรงไฟฟา้สุราษฎร์ธานี ชุดที่ 2 700 MW กา๊ซฯ  60,668

2573  44,781 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -104 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 1,300 MW -
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนหว้ยอุ่มเปี้ยมตอนบน 1.5 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนหว้ยน ้าใส 2 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนภมูิพล ส่วนขยาย 300 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
โรงไฟฟา้ใหม่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 700 MW กา๊ซฯ  62,868

2574  46,054 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -22.8 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -40.2 MW -
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 2,600 MW -
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนคลองหลวง 1.0 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนชนบท 1.5 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนวชิราลงกรณ ส่วนขยาย 250 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า  65,658

2575  47,303 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -74.4 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -8.8 MW -
ปลด บแีอลซีพ ีเพาเวอร์ เคร่ืองที่ 1-2 -1,347 MW ถ่านหนิ
ปลด กลัฟเ์พาเวอร์เจนเนอเรชั่น ชุดที่ 1 -734 MW กา๊ซฯ
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 780 MW -
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนทบัเสลา 1.5 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนกระเสียว 1.5 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ส่วนขยาย 2 300 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 354 MW -
โรงไฟฟา้ใหม่ (ภาคกลางตอนบน) 1,400 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้ใหม่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 700 MW กา๊ซฯ
ซื อไฟฟา้ต่างประเทศ 700 MW พลังน ้า  67,731

ผ 2.1-2
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2576  48,627 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -73 MW -
ปลด กลัฟเ์พาเวอร์เจนเนอเรชั่น ชุดที่ 2 -734 MW กา๊ซฯ
ปลด ราชบรีุเพาเวอร์ ชุดที่ 1-2 -1,400 MW กา๊ซฯ
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 2,750 MW -
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนแม่สรวย 2 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนจฬุาภรณ์ 40 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนบางลาง 78 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนภมูิพล ส่วนขยาย 2 320 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 202 MW -
โรงไฟฟา้ใหม่ (ภาคตะวันออก) 1,000 MW ถ่านหนิ
ซื อไฟฟา้ต่างประเทศ 700 MW พลังน ้า  70,617

2577  49,921 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -3 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -20.6 MW -
ปลด โรงไฟฟา้กระบี่ -315 MW น ้ามันเตา
ปลด โรงไฟฟา้จะนะ ชุดที่ 1 -710 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนแม่วงก์ 12 MW พลังน ้า
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนแม่ขาน 16 MW พลังน ้า
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 206 MW -
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนรัชชประภา 140 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 859 MW -
โรงไฟฟา้ใหม่ (ภาคใต้) 1,000 MW ถ่านหนิ  71,801

2578  51,265 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -8.2 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -90.0 MW -
ปลด โรงไฟฟา้พระนครใต้ ชุดที่ 3 -710 MW กา๊ซฯ
ปลด โรงไฟฟา้บางปะกง ชุดที่ 5 -710 MW กา๊ซฯ
ปลด สปป.ลาว (น ้าเทนิ 2) -948 MW พลังน ้า
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 1,215 MW -
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนแม่ปงิตอนล่าง 4.5 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนสิริกต์ิิ 325 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 1,025 MW -
โรงไฟฟา้พระนครเหนือ (ส่วนเพิม่) 700 MW กา๊ซฯ
โรงไฟฟา้ใหม่ (ภาคใต้) 700 MW กา๊ซฯ
ซื อไฟฟา้ต่างประเทศ 700 MW พลังน ้า  74,005

2579  52,609 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -3 MW -
ปลด โรงไฟฟา้พระนครเหนือ ชุดที่ 1 -670 MW กา๊ซฯ
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 1,391 MW -
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนหว้ยสะตอ 1.5 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนรัชชประภา ส่วนขยาย 100 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 860 MW -
โรงไฟฟา้ใหม่ (เขตนครหลวง) 700 MW กา๊ซฯ  76,384

2580  53,997 ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก -8 MW -
ปลด ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็ก  -268 MW -
ปลด เกค็โค-วัน -660 MW ถ่านหนิ
ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายเล็กมาก 187 MW -
โรงไฟฟา้พลังน ้าขนาดเล็ก กฟผ. เขื่อนล้าสะพงุ 0.8 MW พลังน ้า
พลังงานแสงอาทติย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟา้พลังน ้าเขื่อนสิริกต์ิิ ส่วนขยาย 175 MW แสงอาทติย์ร่วมกบัพลังน ้า
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 700 MW -
โรงไฟฟา้ใหม่ (ภาคตะวันออก) 700 MW กา๊ซฯ  77,211

ก้าลังผลิตไฟฟา้ถึง ธนัวาคม 2560 46,090
รวมก้าลังผลิตทีเ่พิม่ขึ น ในช่วงปี 2561-2580 56,431
โรงไฟฟา้ทีป่ลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561-2580 -25,310
รวมก าลังผลิตไฟฟ้าสุทธ ิณ สิน้ป ี2580 77,211

หมายเหตุ 1/ ความต้องการไฟฟา้สูงสุดของระบบ 3 การไฟฟา้ เกดิขึ นในเดือน พ.ค. เวลา 14:00 - 15:00 น. ของทุกปี
2/ ก้าลังผลิตไฟฟา้ตามสัญญา ณ สิ นปี
3/ เนือ่งจากการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้เชื อเพลิงถ่านหนิยังไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนท้าใหก้ารพฒันาโครงการมีความล่าช้า 
    และอาจไม่สามารถด้าเนินการได้ตามแผนฯ จงึอาจพจิารณาใหม้ีการเปล่ียนแปลงเชื อเพลิงได้ตามความเหมาะสม
4/ ขนาดก้าลังผลิตไฟฟา้ตามสัญญาของโรงไฟฟา้ใหม่ กฟผ. สามารถปรับเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีในอนาคตทีเ่หมาะสมและไม่เกนิร้อยละ 10 

ของก้าลังผลิตไฟฟา้ตามสัญญาทีร่ะบุในแผน PDP

ผ 2.1-3



ปี
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ

ตำมสัญญำ
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ

ตำมสัญญำ

(เมกะวัตต์) (เมกะวัตต์) (เมกะวัตต์) (เมกะวัตต์)
2561 29,969 พลังงานหมุนเวียน 1,040 29,969 พลังงานหมุนเวียน 1,040

โคเจนเนอเรชั่น 681 โคเจนเนอเรชั่น 681
เขื่อนบางลาง (ปรับปรุงเพิ่มก าลังผลิต) 8 เขื่อนบางลาง (ปรับปรุงเพิ่มก าลังผลิต) 8
โรงไฟฟ้าล าตะคอง (สูบกลับ) เคร่ืองที่ 3-4 2x250 โรงไฟฟ้าล าตะคอง (สูบกลับ) เคร่ืองที่ 3-4 2x250
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทดแทนเคร่ืองที่ 4-7 600 48,002 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทดแทนเคร่ืองที่ 4-7 600 48,002

2562 31,377 พลังงานหมุนเวียน 694 31,377 พลังงานหมุนเวียน 597
โคเจนเนอเรชั่น 641 โคเจนเนอเรชั่น 641
โรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 2x610 โรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 2x610
สปป.ลาว (เซเปียน) 354 สปป.ลาว (เซเปียน) 354
สปป.ลาว (น้ าเง้ียบ 1) 269 สปป.ลาว (น้ าเง้ียบ 1) 269
สปป.ลาว (ไซยะบุรี) 1,220 50,932 สปป.ลาว (ไซยะบุรี) 1,220 50,835

2563 32,732 พลังงานหมุนเวียน 203 32,732 พลังงานหมุนเวียน 150
โคเจนเนอเรชั่น 90 โคเจนเนอเรชั่น 90
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนสิรินธร 45 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนสิรินธร 45
โรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทนเคร่ืองที่ 1-2 2x693 โรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทนเคร่ืองที่ 1-2 2x693

51,393 โรงไฟฟ้าชุมชน 700 51,943

2564 34,006 พลังงานหมุนเวียน 468 34,006 พลังงานหมุนเวียน 356
โคเจนเนอเรชั่น 310 โคเจนเนอเรชั่น 310
กลัฟ์ เอสอาร์ซี ชุดที่ 1 2x625 กลัฟ์ เอสอาร์ซี ชุดที่ 1 2x625

53,178 โรงไฟฟ้าชุมชน 350 53,966
2565 35,213 พลังงานหมุนเวียน 280 35,213 พลังงานหมุนเวียน 200

โคเจนเนอเรชั่น 60 โคเจนเนอเรชั่น 60
โรงไฟฟ้าขยะภาคนโยบาย 400 โรงไฟฟ้าขยะภาคนโยบาย 400
กลัฟ์ เอสอาร์ซี ชุดที่ 2 2x625 กลัฟ์ เอสอาร์ซี ชุดที่ 2 2x625
สปป.ลาว (น้ าเทิน 1) 514.3 สปป.ลาว (น้ าเทิน 1) 514.3

54,431 โรงไฟฟ้าชุมชน 323 55,732
2566 36,390 พลังงานหมุนเวียน 233 36,390 พลังงานหมุนเวียน 218

โคเจนเนอเรชั่น 30 โคเจนเนอเรชั่น 30
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนอบุลรัตน์ 24 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนอบุลรัตน์ 24
กลัฟ์ พีดี ชุดที่ 1 2x625 กลัฟ์ พีดี ชุดที่ 1 2x625

54,891 โรงไฟฟ้าชุมชน 280 56,457
2567 37,610 พลังงานหมุนเวียน 268 37,610 พลังงานหมุนเวียน 140

โคเจนเนอเรชั่น 240 โคเจนเนอเรชั่น 240
กลัฟ์ พีดี ชุดที่ 2 2x625 กลัฟ์ พีดี ชุดที่ 2 2x625
โรงไฟฟ้าทดแทน (ภาคตะวันตก) 700 หินกอง เพาเวอร์ ชุดที่ 1 700

56,637 โรงไฟฟ้าชุมชน 280 58,355
2568 38,780 พลังงานหมุนเวียน 175 38,780 พลังงานหมุนเวียน 6

โคเจนเนอเรชั่น 60 โคเจนเนอเรชั่น 60
โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันตก) 700 หินกอง เพาเวอร์ ชุดที่ 2 700
โรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน 650 54,026 โรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน 650 55,845

2569 39,933 พลังงานหมุนเวียน 241 39,933 พลังงานหมุนเวียน 4
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนภมูิพล 158 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนภมูิพล 158
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 140 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 140
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) 700 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) 700
โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เคร่ืองที่ 8-9 600 โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เคร่ืองที่ 8-9 600
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย เคร่ืองที่ 1-2 (พ.ย.) 2x135
ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700 56,778 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700 57,549

2570 41,079 พลังงานหมุนเวียน 339 41,079 พลังงานหมุนเวียน 4
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 50 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 50
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย เคร่ืองที่ 3-4 (มี.ค.) 2x135 บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น 540
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) 2x700 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) 2x700
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 700 56,863 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 700 57,570

เปรยีบเทียบแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย

PDP2018 PDP2018 Revision 1

ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำสูงสุด
ของประเทศ

โรงไฟฟ้ำ
ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำสูงสุด
ของประเทศ

โรงไฟฟ้ำ

ผ 2.2-1



ปี
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ

ตำมสัญญำ
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ

ตำมสัญญำ

(เมกะวัตต์) (เมกะวัตต์) (เมกะวัตต์) (เมกะวัตต์)

เปรยีบเทียบแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย

PDP2018 PDP2018 Revision 1

ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำสูงสุด
ของประเทศ

โรงไฟฟ้ำ
ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำสูงสุด
ของประเทศ

โรงไฟฟ้ำ

2571 42,267 พลังงานหมุนเวียน 1,429 42,267 พลังงานหมุนเวียน 856
ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 700 58,207 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 700 58,341

2572 43,541 พลังงานหมุนเวียน 1,402 43,541 พลังงานหมุนเวียน 1,653
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์
ส่วนขยาย 280

พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 
ส่วนขยาย 280

โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 2 700 60,284 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 2 700 60,669
2573 44,781 พลังงานหมุนเวียน 1,373 44,781 พลังงานหมุนเวียน 1,304

พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนภมูิพล 
ส่วนขยาย 300

พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนภมูิพล 
ส่วนขยาย 300

โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 700 62,554 โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 700 62,869
2574 46,054 พลังงานหมุนเวียน 2,521 46,054 พลังงานหมุนเวียน 2,603

พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 
ส่วนขยาย 250

65,262 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 
ส่วนขยาย 250

65,658

2575 47,303 พลังงานหมุนเวียน 641 47,303 พลังงานหมุนเวียน 783
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 
ส่วนขยาย 2 300

พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 
ส่วนขยาย 2 300

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 354 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 354
ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700
โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 700 โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 700
โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคกลางตอนบน) 2x700 67,194 โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคกลางตอนบน) 2x700 67,731

2576 48,627 พลังงานหมุนเวียน 2,879 48,627 พลังงานหมุนเวียน 2,753
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนจฬุาภรณ์ 40 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนจฬุาภรณ์ 40
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนบางลาง 78 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนบางลาง 78
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนภมูิพล 
ส่วนขยาย 2 320

พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนภมูิพล 
ส่วนขยาย 2 320

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 202 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 202
ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700
โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันออก) 1,000 70,206 โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันออก) 1,000 70,617

2577 49,921 พลังงานหมุนเวียน 408 49,921 พลังงานหมุนเวียน 234
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนรัชชประภา 140 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนรัชชประภา 140
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 859 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 859
โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคใต้) 1,000 71,563 โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคใต้) 1,000 71,802

2578 51,265 พลังงานหมุนเวียน 1,436 51,265 พลังงานหมุนเวียน 1,220
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนสิริกต์ิิ 325 พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนสิริกต์ิิ 325
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 1,025 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 1,025
ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 700
โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคใต้) 700 โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคใต้) 700
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 700 73,984 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) 700 74,005

2579 52,609 พลังงานหมุนเวียน 1,464 52,609 พลังงานหมุนเวียน 1,393
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนรัชชประภา 
ส่วนขยาย 100

พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนรัชชประภา 
ส่วนขยาย 100

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 860 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 860
โรงไฟฟ้าใหม่ (เขตนครหลวง) 700 76,435 โรงไฟฟ้าใหม่ (เขตนครหลวง) 700 76,384

2580 53,997 พลังงานหมุนเวียน 137 53,997 พลังงานหมุนเวียน 188
พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนสิริกต์ิิ 
ส่วนขยาย 175

พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนสิริกต์ิิ 
ส่วนขยาย 175

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 700 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 700
โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันออก) 700 77,211 โรงไฟฟ้าใหม่ (ภาคตะวันออก) 700 77,211

ก าลังผลิตไฟฟ้าถึง ธันวาคม 2560 46,090 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตไฟฟ้าถึง ธันวาคม 2560 46,090 เมกะวัตต์
รวมก าลังผลิตที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2561-2580 56,431 เมกะวัตต์ รวมก าลังผลิตที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2561-2580 56,431 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561-2580 -25,310 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561-2580 -25,310 เมกะวัตต์
รวมก ำลังผลิตไฟฟ้ำสุทธ ิณ สิน้ปี 2580 77,211 เมกะวัตต์ รวมก ำลังผลิตไฟฟ้ำสุทธ ิณ สิน้ปี 2580 77,211 เมกะวัตต์

ผ 2.2-2



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

แผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าชุมชน

ก ำลังผลิตไฟฟำ้ตำมสัญญำ (รำยป)ี หนว่ย : เมกะวตัต์

โรงไฟฟ้าชมุชน

ชวีมวล
ก๊าซชวีภาพ 

(น ้าเสยี/ของเสยี)
ก๊าซชวีภาพ 
(พืชพลงังาน)

พลงังานแสงอาทติย์
 Hybrid 

โรงไฟฟ้าชมุชน
รวม

2563 200 100 200 200 700

2564 100 50 100 100 350

2565 100 33 100 90 323

2566 100 100 80 280

2567 100 100 80 280

2568 - - - - -

2569 - - - - -

2570 - - - - -

2571 - - - - -

2572 - - - - -

2573 - - - - -

2574 - - - - -

2575 - - - - -

2576 - - - - -

2577 - - - - -

2578 - - - - -

2579 - - - - -

2580 - - - - -

รวม 600 183 600 550 1,933

ทีม่ำ : แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) ก.พ.2563

ปี

ผ 3-1



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

ประมาณการก าลังผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการก าลงัผลติไฟฟ้าแยกตามชนิดโรงไฟฟ้า
PDP2018 Revision 1

โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิง ผู้ผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

เมกะวตัต์ 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 
% 8.2 7.7 7.5 7.3 7.0 6.9 6.7 7.0 6.8 6.8 6.7 6.5 6.2 6.0 5.8 5.5 5.5 5.3 5.1 5.1 

เมกะวตัต์ 2,105 3,948 3,948 3,948 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 4,336 4,336 4,336 4,336 4,336 4,336 3,388 3,388 3,388 
% 4.4 7.8 7.6 7.3 8.0 7.9 7.6 8.0 7.8 7.7 7.6 7.1 6.9 6.6 6.4 6.1 6.0 4.6 4.4 4.4 

เมกะวตัต์ -     -     -     -     -     -     -     -     700 700 1,400 1,400 1,400 1,400 2,100 2,800 2,800 3,500 3,500 3,500 
% -     -     -     -     -     -     -     -     1.2 1.2 2.4 2.3 2.2 2.1 3.1 4.0 3.9 4.7 4.6 4.5 

เมกะวัตต์ 6,023 7,866 7,866 7,866 8,380 8,380 8,380 8,380 9,080 9,080 9,780 9,654 9,654 9,654 10,354 11,054 11,054 10,806 10,806 10,806 
% 12.5 15.5 15.1 14.6 15.0 14.8 14.4 15.0 15.8 15.8 16.8 15.9 15.4 14.7 15.3 15.7 15.4 14.6 14.1 14.0 

เมกะวตัต์ 136 137 185 199 199 241 241 247 549 602 608 891 1,194 1,447 1,750 2,191 2,359 2,688 2,790 2,966 
% 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 1.0 1.0 1.5 1.9 2.2 2.6 3.1 3.3 3.6 3.7 3.8 

พลังน้ าขนาดเล็ก เมกะวตัต์ 327 352 370 644 644 644 595 539 534 534 431 431 431 390 382 382 361 361 361 347 
% 0.7 0.7 0.7 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 

เมกะวตัต์ 2,309 2,543 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 
% 4.8 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.6 4.5 4.5 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 

เมกะวตัต์ 3,701 4,037 4,840 5,257 6,180 6,660 7,048 6,959 6,905 6,849 7,606 9,078 10,274 12,851 13,557 16,234 16,437 17,643 19,031 19,211 
% 7.7 7.9 9.3 9.7 11.1 11.8 12.1 12.5 12.0 11.9 13.0 15.0 16.3 19.6 20.0 23.0 22.9 23.8 24.9 24.9 

เมกะวัตต์ 6,473 7,070 7,957 8,663 9,586 10,108 10,446 10,307 10,551 10,548 11,208 12,962 14,462 17,251 18,251 21,369 21,720 23,256 24,745 25,086 
% 13.5 13.9 15.3 16.1 17.2 17.9 17.9 18.5 18.3 18.3 19.2 21.4 23.0 26.3 26.9 30.3 30.2 31.4 32.4 32.5 

เมกะวตัต์ 8,582 8,578 9,648 9,648 9,086 8,400 8,400 8,400 9,100 11,200 11,900 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 11,890 11,170 10,500 10,500 
% 17.9 16.9 18.6 17.9 16.3 14.9 14.4 15.0 15.8 19.5 20.4 20.8 20.0 19.2 18.6 17.8 16.6 15.1 13.7 13.6 

เมกะวตัต์ 11,502 11,502 10,802 12,052 13,302 14,202 16,152 16,152 16,152 14,651 13,938 13,938 13,938 13,938 13,204 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 
% 24.0 22.6 20.8 22.3 23.9 25.2 27.7 28.9 28.1 25.4 23.9 23.0 22.2 21.2 19.5 15.7 15.4 15.0 14.5 14.3 

เมกะวตัต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     700 700 2,800 2,800 2,800 3,500 4,200 4,900 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.1 1.1 4.1 4.0 3.9 4.7 5.5 6.3 

เมกะวัตต์ 20,084 20,080 20,450 21,700 22,388 22,602 24,552 24,552 25,252 25,851 25,838 26,538 27,238 27,238 28,604 26,470 25,760 25,740 25,770 26,470 
% 41.8 39.5 39.4 40.2 40.2 40.0 42.1 44.0 43.9 44.9 44.3 43.7 43.3 41.5 42.2 37.5 35.9 34.8 33.7 34.3 

เมกะวตัต์ 5,747 6,137 5,987 6,055 5,965 5,954 5,744 5,684 5,684 5,684 5,684 5,684 5,684 5,684 5,684 5,684 5,684 5,594 5,594 5,340 
% 12.0 12.1 11.5 11.2 10.7 10.5 9.8 10.2 9.9 9.9 9.7 9.4 9.0 8.7 8.4 8.0 7.9 7.6 7.3 6.9 

เมกะวตัต์ 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 
% 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 

เมกะวตัต์ 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ถ่านหิน เมกะวตัต์ 370 370 370 370 370 370 190 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
% 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

เมกะวตัต์ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เมกะวตัต์ 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

น้ ามันเตา เมกะวตัต์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เมกะวัตต์ 6,456 6,852 6,702 6,770 6,680 6,669 6,279 6,159 6,159 6,159 6,159 6,159 6,159 6,159 6,159 6,159 6,159 6,069 6,069 5,815 
% 13.4 13.5 12.9 12.5 12.0 11.8 10.8 11.0 10.7 10.7 10.6 10.2 9.8 9.4 9.1 8.7 8.6 8.2 7.9 7.5 

-  SPP Non-firm

หน่วย
ปี

พลังน้ าขนาดใหญ่ -  กฟผ. 

-  สปป. ลาว

-  รับซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ

รวม

พลังงานหมุนเวียน/ -  กฟผ.

-  SPP Firm/Hybrid

- SPP Non-firm

-  VSPP/ พพ./ PEA/ อืน่ๆ

รวม

พลังความรอ้นรว่ม ก๊าซ -  กฟผ.

-  IPP

-  โรงไฟฟ้าใหม/่ทดแทน

รวม

โคเจนเนอเรชั่น ก๊าซ - SPP Firm

- VSPP

- SPP Firm

- SPP Non-firm

-  VSPP/ พพ./ PEA

- SPP Firm

รวม

ผ 4-1 



ประมาณการก าลงัผลติไฟฟ้าแยกตามชนิดโรงไฟฟ้า
PDP2018 Revision 1

โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิง ผู้ผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

หน่วย
ปี

เมกะวตัต์ 2,220 2,220 2,220 2,220 1,950 1,950 1,950 1,140 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
% 4.6 4.4 4.3 4.1 3.5 3.5 3.3 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 

เมกะวตัต์ 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 
% 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 

เมกะวตัต์ 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 660 660 660 660 660 -     
% 4.2 3.9 3.9 3.7 3.6 3.6 3.4 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 -     

เมกะวตัต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.4 2.8 2.7 2.6 2.6 

ก๊าซ/น้ ามันเตา เมกะวตัต์ 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 576 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
% 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 1.0 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

เมกะวตัต์ 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
% 3.0 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

น้ ามันเตา เมกะวตัต์ 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 -     -     -     -     
% 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 -     -     -     -     

เมกะวัตต์ 8,607 8,607 8,607 8,607 8,337 8,337 8,337 6,087 6,147 5,571 4,995 4,995 4,995 4,995 3,648 4,648 5,333 5,333 5,333 4,673 
% 17.9 16.9 16.6 15.9 15.0 14.8 14.3 10.9 10.7 9.7 8.6 8.2 7.9 7.6 5.4 6.6 7.4 7.2 7.0 6.1 

เมกะวตัต์ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เมกะวตัต์ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

เมกะวัตต์ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

สายส่งเชื่อมโยง - ไทย - มาเลเซีย เมกะวัตต์ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
% 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

มาตรการอนุรกัษ์พลังงาน เมกะวัตต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     354 556 1,415 2,440 3,300 4,000 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.5 0.8 2.0 3.3 4.3 5.2 

รวมทั้งสิ้น เมกะวัตต์ 48,002 50,835 51,943 53,966 55,731 56,456 58,354 55,845 57,549 57,569 58,341 60,668 62,868 65,658 67,731 70,617 71,801 74,005 76,384 77,211 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

พลังความรอ้น ลิกไนต์ -  กฟผ.

-  สปป. ลาว

รวม

ถ่านหิน -  IPP

-  โรงไฟฟ้าใหม่

-  กฟผ.

-  IPP

-  กฟผ.

ดีเซล ดีเซล -  กฟผ.

-  VSPP/ พพ./ PEA

รวม

ผ 4-2 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5 

ประมาณการก าลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

แยกตามประเภทเชื้อเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการก าลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนแยกตามประเภทเชือ้เพลิง
PDP2018 Revision 1

เชื้อเพลิง สถานะ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

เมกะวตัต์ 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 

% 31% 29% 27% 25% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 21% 18% 17% 14% 14% 12% 12% 11% 11% 10%

เมกะวตัต์ 1,765 2,008 2,042 2,290 2,290 2,290 2,208 2,062 2,004 1,948 1,752 1,573 1,470 1,407 1,324 1,250 1,227 1,219 1,216 1,194 

% 19% 20% 19% 20% 18% 18% 17% 16% 15% 14% 12% 10% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4%

เมกะวตัต์ -     -     -     -     60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

% - - - - 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

เมกะวตัต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     400 700 800 1,800 2,000 2,500 2,780 2,780 

% - - - - - - - - - - - - 2% 3% 4% 7% 8% 10% 10% 10%

เมกะวตัต์ -     -     200 300 400 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

% - - 2% 3% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

รวม เมกะวัตต์ 1,765 2,008 2,242 2,590 2,750 2,910 2,928 2,782 2,724 2,668 2,472 2,293 2,590 2,827 2,844 3,770 3,947 4,439 4,716 4,694 

% 19% 20% 21% 22% 22% 22% 22% 21% 20% 20% 18% 14% 15% 14% 13% 16% 16% 17% 17% 17%

เมกะวตัต์ 346 366 366 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 

% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

เมกะวตัต์ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     50 150 300 300 300 350 400 

% - - - - - - - - - - - - - 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

เมกะวตัต์ -     -     200 300 400 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

% - - 2% 3% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

เมกะวตัต์ -     -     100 150 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 

% - - 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

รวม เมกะวัตต์ 346 366 666 832 965 1,065 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,215 1,315 1,465 1,465 1,465 1,515 1,565 

% 4% 4% 6% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 6%

เมกะวตัต์ 2,573 2,727 2,727 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 2,739 

% 27% 27% 25% 24% 22% 21% 20% 21% 20% 20% 19% 17% 16% 14% 13% 11% 11% 10% 10% 10%

เมกะวตัต์ -     3 50 100 150 200 250 250 250 250 1,100 2,750 3,650 5,900 6,350 7,950 7,950 8,350 8,740 8,740 

% - 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 8% 17% 21% 29% 30% 33% 32% 32% 32% 31%

เมกะวตัต์ -     200 300 390 470 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

% - - 2% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

เมกะวตัต์ -     -     45 45 45 69 69 69 367 417 417 697 997 1,247 1,547 1,985 2,125 2,450 2,550 2,725 

% - - 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 4% 6% 6% 7% 8% 9% 9% 9% 10%

รวม เมกะวัตต์ 2,573 2,730 3,022 3,184 3,324 3,478 3,608 3,608 3,906 3,956 4,806 6,736 7,936 10,436 11,186 13,224 13,364 14,089 14,579 14,754 

% 27% 27% 28% 27% 27% 27% 27% 27% 29% 29% 34% 42% 46% 52% 53% 54% 54% 54% 53% 53%

เมกะวตัต์ 1,353 1,488 1,488 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 

% 15% 14% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 9% 9% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5%

เมกะวตัต์ -     -     -     -     90 180 270 270 270 270 270 270 270 270 400 400 400 700 1,357 1,485 

% - - - - 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 5% 5%

รวม เมกะวัตต์ 1,353 1,488 1,488 1,504 1,594 1,684 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,904 1,904 1,904 2,204 2,861 2,989 

% 14% 15% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 11% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 10% 11%

พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ ารว่มกับ
โรงไฟฟ้าพลังน้ า

ปี

ชวีมวล Commit

New ชุมชน

New Hybrid 

หน่วย

New 

ประชารัฐ

New

New

ชุมชน crop

ก๊าซชวีภาพ Commit

ชุมชน waste

พลังงานแสงอาทิตย์ Commit

พลังน้ าขนาดใหญ่ Commit

New 

พลังงานลม Commit

New

ผ 5-1 



ประมาณการก าลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนแยกตามประเภทเชือ้เพลิง
PDP2018 Revision 1

เชื้อเพลิง สถานะ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

ปี
หน่วย

เมกะวตัต์ 284 325 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 

% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

เมกะวตัต์ -     -     -     -     400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 406 421 435 444 

% - - - - 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

รวม เมกะวัตต์ 284 325 384 384 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 789 804 818 828 

% 3% 3% 4% 3% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3%

เมกะวัตต์ 151 152 155 169 169 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 

% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

เมกะวัตต์ -     -     -     -     -     -     6 10 14 20 22 26 28 31 34 62 67 68 69 

% - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

เมกะวัตต์ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

รวมทั้งสิ้น เมกะวัตต์ 9,391 9,988 10,875 11,581 12,504 13,026 13,364 13,225 13,469 13,466 14,127 15,880 17,380 20,170 21,170 24,287 24,638 26,174 27,664 28,004 

พลังน้ าขนาดเล็ก Commit

พลังงานความรอ้นใตพิ้ภพ Commit

New

New

ขยะ Commit

ผ 5-2 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

ประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟ้า                              

แยกตามประเภทเชื้อเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามชนิดเชือ้เพลิง
PDP2018 Revision 1

โรงไฟฟ้า ปี
เชื้อเพลิง ผู้ผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

ล้านหน่วย 5,739 5,753 5,888 5,804 5,767 5,767 5,761 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 
% 2.8 2.7 2.7 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 

ล้านหน่วย 14,291 18,520 22,406 23,514 24,865 25,467 25,467 23,038 23,038 23,038 23,038 22,828 22,423 22,423 22,423 22,423 22,423 17,623 16,787 16,787 
% 7.0 8.7 10.2 10.3 10.5 10.4 10.1 8.8 8.6 8.3 8.1 7.8 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 5.1 4.7 4.6 

ล้านหน่วย -     -     -     -     -     -     -     -     3,570 3,570 6,037 6,037 6,037 6,037 9,607 13,178 13,178 16,748 16,748 16,748 
% -     -     -     -     -     -     -     -     1.3 1.3 2.1 2.0 2.0 1.9 3.0 4.0 3.9 4.8 4.7 4.6 

ล้านหน่วย 20,031 24,272 28,294 29,318 30,632 31,234 31,227 28,973 32,543 32,543 35,010 34,800 34,396 34,396 37,966 41,536 41,536 40,306 39,471 39,471 

% 9.9 11.5 12.9 12.9 13.0 12.8 12.3 11.1 12.1 11.7 12.3 11.8 11.3 11.0 11.8 12.6 12.3 11.6 11.0 10.7 

ล้านหน่วย 38,251 42,268 47,888 50,797 48,628 48,194 34,536 40,710 48,469 63,059 67,293 74,884 74,685 75,794 72,961 68,775 67,393 70,689 70,245 70,911 
% 18.8 20.0 21.8 22.3 20.6 19.7 13.6 15.6 18.0 22.7 23.6 25.4 24.6 24.3 22.7 20.8 19.9 20.3 19.6 19.3 

ล้านลูกบาศกฟ์ตุต่อวัน 736 802 891 946 906 898 641 719 855 1,103 1,170 1,306 1,302 1,323 1,267 1,194 1,168 1,224 1,212 1,228 

ล้านหน่วย 44,572 36,698 30,408 33,946 39,178 45,383 66,912 76,949 73,918 67,553 68,267 68,271 68,042 70,069 67,636 58,899 55,363 47,238 43,663 46,934 
% 21.9 17.3 13.8 14.9 16.6 18.6 26.4 29.5 27.5 24.4 23.9 23.2 22.4 22.5 21.1 17.9 16.3 13.6 12.2 12.8 

ล้านลูกบาศกฟ์ตุต่อวัน 853 700 575 637 728 838 1,225 1,375 1,311 1,194 1,198 1,199 1,196 1,233 1,186 1,033 970 827 762 821 

ล้านหน่วย -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     5,662 5,662 22,706 22,626 22,598 27,974 33,773 39,328 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.9 1.8 7.1 6.9 6.7 8.0 9.4 10.7 

ล้านลูกบาศกฟ์ตุต่อวัน -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     97 97 390 390 389 482 580 677 

ล้านหน่วย 37,080 41,153 40,918 40,695 41,008 40,435 39,650 40,345 40,029 40,029 40,139 40,029 40,029 40,029 40,139 40,029 40,029 39,975 39,503 38,027 
% 18.2 19.4 18.6 17.8 17.3 16.5 15.7 15.5 14.9 14.4 14.1 13.6 13.2 12.8 12.5 12.1 11.8 11.5 11.0 10.3 

ล้านหน่วย 1,420 1,420 1,424 1,420 1,420 1,420 1,424 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 
% 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

ล้านหน่วย 54 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านหน่วย 121,378 121,608 120,707 126,927 130,303 135,501 142,591 159,019 163,431 171,656 176,714 184,199 189,433 192,569 204,457 191,344 186,398 186,892 188,199 196,216 
% 59.7 57.5 54.9 55.6 55.1 55.4 56.4 60.9 60.7 61.9 61.9 62.5 62.5 61.7 63.7 58.0 55.0 53.7 52.6 53.4 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 1,590 1,502 1,466 1,584 1,634 1,736 1,866 2,094 2,166 2,297 2,367 2,505 2,595 2,653 2,842 2,616 2,527 2,532 2,554 2,726 

ล้านหน่วย 182 56 28 28 28 28 28 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

ล้านลิตร 49 15 8 8 8 8 8 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

ล้านหน่วย 31 35 35 33 35 35 35 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านหน่วย 212 91 63 61 63 63 63 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านลิตร 49.10 15.20 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

ล้านหน่วย 97 81 73 29 29 30 32 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านลิตร 20 16 15 7 7 7 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ล้านหน่วย 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านหน่วย 147 131 123 79 79 80 82 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 
% 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านลิตร 19.58 16.27 14.84 7.13 7.15 7.25 7.55 4.41 4.41 4.41 4.42 4.41 4.41 4.41 4.42 4.41 4.41 4.41 4.42 4.41 

ล้านหน่วย 16,616 17,428 17,706 17,585 15,612 15,612 15,656 9,347 9,706 9,706 9,734 9,706 9,706 9,706 9,734 9,706 9,706 9,706 9,734 9,706 
% 8.2 8.2 8.1 7.7 6.6 6.4 6.2 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 

ล้านตัน 16 16 16 16 14 14 14 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

ล้านหน่วย 10,563 11,141 11,062 11,029 11,029 11,029 11,062 11,914 11,914 11,914 11,949 11,914 11,914 11,914 11,949 11,914 11,914 11,914 11,949 11,914 
% 5.2 5.3 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.6 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 

ล้านตัน 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

ล้านหน่วย 27,179 28,569 28,768 28,614 26,641 26,641 26,718 21,261 21,619 21,619 21,683 21,619 21,619 21,619 21,683 21,619 21,619 21,619 21,683 21,619 
% 13.4 13.5 13.1 12.5 11.3 10.9 10.6 8.1 8.0 7.8 7.6 7.3 7.1 6.9 6.8 6.6 6.4 6.2 6.1 5.9 

ล้านตัน 29.01 29.35 29.46 29.36 27.45 27.45 27.53 17.91 17.36 17.36 17.41 17.36 16.86 16.86 16.91 16.86 16.86 16.86 16.91 16.86 

-  SPP Firm

หน่วย

พลังน้้าขนาดใหญ่
-  กฟผ.

-  สปป. ลาว

-  รับซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ

รวม

ก๊าซธรรมชาต ิ/ LNG -  กฟผ.

-  IPP

-  โรงไฟฟ้าใหม/่ทดแทน

-  SPP Firm

รวม

ดเีซล -  กฟผ. / เอกชน

-  SPP Non-firm

-  VSPP/ พพ./ PEA

รวม

น้้ามันเตา -  กฟผ.

รวม

-  VSPP/ พพ./ PEA

รวม

ลิกไนต์ -  กฟผ.

- สปป. ลาว

ผ 6-1 



รายละเอียดประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามชนิดเชือ้เพลิง
PDP2018 Revision 1

โรงไฟฟ้า ปี
เชื้อเพลิง ผู้ผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

หน่วย

ล้านหน่วย 15,716 15,909 16,673 15,754 16,317 16,314 16,367 16,229 16,229 16,229 16,278 16,229 16,229 16,229 5,402 5,338 5,338 5,338 5,354 2,915 
% 7.7 7.5 7.6 6.9 6.9 6.7 6.5 6.2 6.0 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 0.8 

ล้านตัน 6.0 6.0 6.3 6.0 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.1 

ล้านหน่วย 2,229 2,267 2,273 2,245 2,254 2,247 1,848 1,016 912 912 914 912 912 912 914 912 912 912 914 912 
% 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 

ล้านหน่วย 21 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านหน่วย 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ล้านหน่วย -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     8,088 16,176 16,176 16,224 16,176 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2.5 4.8 4.6 4.5 4.4 

ล้านตัน -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     3.1 6.2 6.2 6.3 6.2 

ล้านหน่วย 18,036 18,268 19,037 18,090 18,662 18,652 18,306 17,344 17,239 17,239 17,290 17,239 17,239 17,239 6,415 14,436 22,524 22,524 22,590 20,101 
% 8.9 8.6 8.7 7.9 7.9 7.6 7.2 6.6 6.4 6.2 6.1 5.9 5.7 5.5 2.0 4.4 6.6 6.5 6.3 5.5 

ล้านตัน 5.98 6.02 6.31 6.07 6.18 6.18 6.20 6.40 6.40 6.40 6.41 6.40 6.40 6.40 2.13 5.22 8.33 8.33 8.36 7.39 

ล้านหน่วย 260 342 409 460 473 514 563 784 1,201 1,289 1,308 1,708 2,115 2,455 2,871 3,455 3,728 4,239 4,386 4,614 
% 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 

ล้านหน่วย 2,446 2,490 2,747 2,887 4,522 4,514 4,540 3,920 3,678 3,655 3,392 2,929 2,929 2,753 2,622 2,584 2,554 2,439 2,440 2,406 
% 1.2 1.2 1.2 1.3 1.9 1.8 1.8 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 

ล้านหน่วย 4,487 5,920 6,142 6,235 6,235 6,235 6,256 7,412 7,412 7,412 7,421 7,412 7,412 7,412 7,421 7,412 7,412 7,412 7,421 7,412 
% 2.2 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 

ล้านหน่วย 8,896 9,841 13,524 15,328 18,747 21,081 22,562 22,156 21,912 21,657 22,592 24,362 27,763 33,353 35,275 44,477 45,726 50,134 54,341 54,890 
% 4.4 4.6 6.1 6.7 7.9 8.6 8.9 8.5 8.1 7.8 7.9 8.3 9.2 10.7 11.0 13.5 13.5 14.4 15.2 14.9 

ล้านหน่วย 16,089 18,593 22,822 24,910 29,977 32,344 33,921 34,272 34,203 34,013 34,713 36,411 40,219 45,972 48,189 57,928 59,420 64,225 68,587 69,321 
% 7.9 8.8 10.4 10.9 12.7 13.2 13.4 13.1 12.7 12.3 12.2 12.4 13.3 14.7 15.0 17.6 17.5 18.4 19.2 18.9 

Energy Efficient - EE ล้านหน่วย -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,819 2,849 7,251 12,504 16,958 20,498 
% -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.6 0.9 2.1 3.6 4.7 5.6 

สายส่งเชื่อมโยง - ไทย - มาเลเซีย ล้านหน่วย 131 131 132 132 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 
% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวมทัง้สิ้น ล้านหน่วย 203,203 211,664 219,946 228,131 236,488 244,646 253,039 261,100 269,268 277,302 285,642 294,501 303,138 312,028 320,761 329,945 338,981 348,302 357,721 367,458 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

หมายเหต:ุ ประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟ้าในกรณทีีโ่รงไฟฟ้ามีชั่วโมงการเดนิเครื่องตามแผนบ้ารงุรกัษา
               สมมตฐิานค่าความรอ้นของก๊าซธรรมชาต ิ(Heating value) MMSCFD @1000 BTU/SCF

ถ่านหินน้าเข้า -  IPP

- SPP Firm

- SPP Non-firm

-  VSPP/ พพ./ PEA

- โรงไฟฟ้าใหม่

รวม

รวม

พลังงานหมุนเวียน
-  กฟผ.

-  SPP Firm/Hybrid Firm

-  SPP Non-firm

-  VSPP/ พพ./ PEA

ผ 6-2 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 



 

 ผ 7-1 

 เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการผลิตไฟฟ้า 
 

ปี 
PDP2018 PDP2018 Revision 1 

รายปี 
(kgCO2/kWh) 

รายปี 
 (พันตัน) 

รายปี 
(kgCO2/kWh) 

รายปี 
(พันตัน) 

2561 0.413 83,975 0.413 83,976 
2562 0.395 83,607 0.395 83,668 
2563 0.386 84,825 0.381 83,698 
2564 0.384 87,576 0.374 85,359 
2565 0.368 86,947 0.359 84,841 
2566 0.365 89,406 0.354 86,686 
2567 0.362 91,536 0.351 88,799 
2568 0.337 88,021 0.329 85,947 
2569 0.333 89,689 0.322 86,744 
2570 0.339 94,007 0.323 89,458 
2571 0.332 94,885 0.319 91,041 
2572 0.329 97,006 0.318 93,783 
2573 0.326 98,743 0.315 95,472 
2574 0.320 99,765 0.310 96,675 
2575 0.291 93,357 0.281 90,228 
2576 0.292 96,509 0.282 93,026 
2577 0.302 102,319 0.291 98,797 
2578 0.295 102,717 0.284 98,871 
2579 0.289 103,248 0.277 99,184 
2580 0.283 103,845 0.271 99,712 

หมายเหตุ  : การค านวนปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อ้างอิงมาตราฐาน “IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories” 



 




